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El objetivo fue diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia San Jacinto 
de Izamba del cantón Ambato que cumpla con todas las especificaciones técnicas, y permita reducir 
los contaminantes presentes en el agua hasta rangos que se encuentren dentro de los límites 
establecidos por el Acuerdo Ministerial 097 reformatorio del TULSMA. Para ello se procedió a 
determinar el caudal generado por los habitantes de la parroquia y a la par se realizó un muestreo del 
efluente, el cual permitió conocer los parámetros fuera de norma a través de una caracterización 
inicial, entre ellos están: Color (784 Upt-co), Aceites y Grasas (165.67 mg/l), Nitrógeno Total (42.5 
mg/l), Fósforo Total (14.3 mg/l), DBO5 (323 mg O2/l), DQO (787.33 mg/l), Detergentes (2.79 mg/l) 
y Coliformes Fecales (42726 UFC/100ml). Una vez ejecutada esta determinación se pudo conocer 
que debido a las características del efluente, el tratamiento a aplicar será de carácter físico-químico. 
Para ello se realizaron pruebas piloto de tratabilidad, tales como: aireación de la muestra, 
coagulación-floculación, sedimentación, filtración y desinfección; ensayos que ayudaron a disminuir 
las concentraciones de los contaminantes hasta rangos de valor dentro de la normativa ambiental, 
estos  procedimientos dan una pauta para conocer las distintas etapas que necesitará el agua residual 
para recuperar sus propiedades. Concluida la etapa de experimentación, se procedió a dimensionar 
la planta depuradora con cada una de sus unidades de tratamiento mediante cálculos ingenieriles, lo 
cuales corroboran que la implementación de este sistema de saneamiento sea de gran utilidad en la 
conservación de la flora y fauna presentes en la parroquia, ayudando así a desvanecer los impactos 
ambientales que se generan día a día y que desembocan en el Río Ambato. 
 
Palabras Clave: <INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA>, <TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES>, <TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO>, <ZEOLITA (MATERIAL 
FILTRANTE)>, <DESARENADOR AIREADO>, <FILTRO RÁPIDO>, <POLICLORURO DE 





The objective was to design a wastewater treatment plant for the parish San Jacinto de Izamba in 
Ambato canton, which complies with all the technical specifications, and allows reducing the 
contaminants present in the water to ranges that are within the limits established by the Ministerial 
agreement 097 Reformatory of the TULSMA. To this end, the flow generated by the inhabitants 
of the parish was determined and at the same a sampling of the effluent was carried out, which 
allowed to know the parameters out of norm through an initial characterization, among them are: 
Color (784 Upt - CO), Oils and fats (165.67 mg/l), total nitrogen (42.5 mg/l), total phosphorus 
(14.3 mg/l), BOD5 (323 mg O2/l), COD (787.33), detergents (2.79) and fecal coliforms (42726 
CFU/100 ml). Once this determination was carried out it could be know that due to the 
characteristics of the effluent, the treatment to be applied will be physical-chemical. For this 
purpose, pilot tests of treatability were carried out, such as: sample aeration, coagulation – 
flocculation, sedimentation, filtration and disinfection; Tests that helped to reduce the 
concentrations of contaminants up to value ranges within the environmental regulations, these 
procedures give a guideline to know the different stages that the residual water needed to recover 
its properties. After the experimentation stage, we proceeded to dimension the purification plant 
with each of its treatment units by means of engineering calculations, which corroborated that the 
implementation of this sanitation system is very useful in the conservation of the flora and fauna 
present in the parish, thus helping to dispel the environmental impacts that are generated day by 
day that flow into the Ambato River. 
 
 
Key words: <CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY>, <WASTEWATER 
TREATMENT>, <PHYSICAL TREATMENT - CHEMICAL>, <ZEOLITE (FILTERING 
MATERIAL)>, < AERATED DESANDER>, <RAPID FILTER>, <ALUMINIUM 







1. DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Identificación del problema. 
 
En los últimos años en nuestro país se han venido instituyendo normativas ambientales que 
contemplen el uso racional de recursos renovables y no renovables, razón por la cual se establecen 
límites permisibles con la finalidad de reducir la contaminación proveniente de descargas líquidas 
y sólidas, hacia cuerpos de descargas superficiales y sub-superficiales 
 
La Parroquia Izamba está ubicada al noroeste del cantón Ambato, posee una extensión de 
alrededor de 29.04 Km2, los cuales están divididos en urbanizaciones, ciudadelas, caseríos y 
barrios;  Izamba al ser una de las más grandes parroquias del cantón Ambato goza de una densidad 
poblacional considerable, que va incrementándose constantemente, por ende también se genera 
un incremento de desechos sólidos y efluentes, que son descargados hacia el rio Ambato sin un 
tratamiento apropiado, lo que origina una gran contaminación al curso hídrico. 
 
Frente a esta realidad, la producción de aguas residuales urbanas se ha convertido en uno de los 
principales problemas de contaminación, debido principalmente a la generación de efluentes por 
parte de la población y los diversos comercios apostados en la parroquia, tales como restaurantes, 
mercados, lavadoras, lubricadoras, entre otros; por lo que es indispensable la implementación de 
plantas de tratamiento para dichas aguas, convirtiéndose en una solución clara y eficaz a dicha 






1.2 Justificación del proyecto 
 
El agua es un recurso vital en el desarrollo de los seres vivos, especialmente para el ser humano 
y las diferentes especies que habitan en cuerpos de agua, posee además un sinnúmero de usos, 
principalmente de tipo consuntivo y no consuntivo, pudiendo ser estos de consumo (agua potable, 
regadío e industrial), de transporte (navegación), producción de electricidad, entre otros. 
En los últimos años, el GAD parroquial de Izamba se ha comprometido con la mejora en la calidad 
de vida de su habitantes, donde se ha venido implementando un sistema de alcantarillado que 
permita la captación de las aguas residuales de la zona, ampliándose así la cobertura a barrios 
suburbanos y comunidades que no cuentan con dicho sistema, brindando además condiciones de 
saneamiento adecuado para los pobladores. El avance en materia sanitaria ha sido notorio, pero 
insuficiente puesto que las aguas residuales generadas no cuentan con un sistema de tratamiento 
previa a su descarga en el río Ambato; por lo que la Dirección Ambiental del GAD parroquial 
actual, consideró la construcción de un vertedero y un tanque recolector de aguas residuales, sin 
contar con un estudio técnico adecuado, lo que generó el colapso de dichas estructuras, las mismas 
que se encuentra inutilizadas.  
Por esta razón, el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales en la parroquia 
permitiría subsanar parte de los problemas de contaminación del río Ambato, lo cual mejoraría la 
calidad de vida de los habitantes de la parroquia, y garantizaría el cumplimiento de las normas y 
exigencias ambientales sobre las descargas de aguas residuales hacia cuerpos de agua dulce, 
estipulado en el acuerdo ministerial 097 reformatorio del TULSMA y expedido por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, además de la ley de gestión ambiental nacional. 
 
1.3 Línea base del proyecto 
 
1.3.1 Inspección y reconocimiento del lugar de investigación 
 
Para la ejecución del presente proyecto se realizó una inspección del lugar de descarga de aguas 
residuales de la parroquia Izamba, en las que se realizaron una serie de  observaciones durante la 
inspección; pudiéndose constatar  la existencia de tres puntos de descargas, los mismos que 
confluyen hacia uno solo canal colector ubicado en la quebrada de Pisocucho, siendo este el sitio 
apropiado para el muestreo que se realizará durante el trabajo de recolección de datos, tal como 













Figura 1-1 Puntos de descarga de agua residual 
Fuente: Google Maps, (2017)  
 
En este punto es importante señalar que el acceso al canal recolector de agua residual se lo puede 
realizar sin mayor dificultad, en donde además se observa una abundante vegetación en sus 
alrededores. Otra de las observaciones realizadas fue la presencia de maleza y de residuos sólidos, 
lo mismos que inciden en una proliferación de vectores tales como mosquitos y ratas, como 
también en la generación de malos olores, los cuales dificultan la convivencia armónica de los 







   Figura 2-1 Inspección de lugar 




1. Punto 1 de descarga 
 
2. Punto 2 de descarga 
 
3. Punto 3 de descarga 
 
4. Canal colector 





1.3.2 Estado actual del sitio 
 
El actual GAD parroquial de Izamba se ha preocupado por sanear y mitigar los efectos 
ambientales que provocan las aguas residuales, es por esta razón que se construyó un tanque 
recolector, pero al no contar con un estudio técnico adecuado quedo obsoleto; tal y como lo indica 







Figura 3-1 Tanque recolector colapsado 
Fuente: Andrés Tacoaman, 2017 
 
El canal construido para la recolección de las aguas provenientes de los tres puntos mencionados 
anteriormente sirven para el transporte de agua y se encuentra en óptimas condiciones, no se 
evidenció ningún tipo de cuarteaduras ni resquebrajamientos en su paredes, con lo cual se puede 
garantizar la utilización de dicha unidad en la derivación de las aguas hacia el sistema que se 
desea implementar. Con las aguas que se transportan en dicho canal se realizará la determinación 
de los caudales, como también servirá en la caracterización de las aguas residuales que provienen 






Figura 4-1 Canal de recolección previamente construido 




En la actualidad, una las exigencias ambientales por parte del Estado a los gobiernos autónomos 
descentralizados se encuentra, la implementación de sistemas de tratamiento de agua potable y de 
aguas residuales como prioritarios, convirtiéndose estos en una política ambiental para los planes 
de desarrollo de la administración pública, es así que el GAD parroquial de Izamba ha mostrado 
el interés por solucionar dichos problemas sanitarios, contando con el recurso y los espacios 
adecuados para que la propuesta llegue a consolidarse.  
 




El beneficiario directo del proyecto técnico en mención es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Izamba, que al ser la institución interesada en el desarrollo 




Los beneficiarios indirectos del presente proyecto serán los habitantes de la Parroquia rural de 
Izamba puesto que el presente estudio ayudaría a la mejora de la calidad del agua del rio y del 














2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 Objetivo General  
 
 Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia San Jacinto de 
Izamba del cantón Ambato 
 
2.2 Objetivos Específicos  
 
 Realizar la medición de caudales y la caracterización físico-química y microbiológica de 
las Aguas Residuales provenientes de la Parroquia San Jacinto de Izamba en base a los 
límites establecidos en la tabla 9 de la reforma al Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Medio Ambiente (TULSMA), del libro VI anexo I. 
 
 Identificar los parámetros que estén fuera de la norma, límites de descarga de aguas a un 
cuerpo de agua dulce. 
 
 Conocer las variables de diseño correspondientes para el diseño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
 Realizar el dimensionamiento de la planta de tratamiento a base de cálculos ingenieriles. 
 
 Validar el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales con la caracterización 
del agua tratada en base a los límites de descarga del TULSMA, y la consiguiente 








3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
3.1 Localización del proyecto 
 
3.1.1 Localización geográfica 
 
Izamba es una de las 18 parroquias rurales pertenecientes al Cantón Ambato, Provincia de 
Tungurahua; está ubicada  en la zona nororiental a 5 km de la urbe central del cantón limitando  
al norte con la parroquia Unamuncho, al sur con el río Ambato, al este con la parroquia Atahualpa 
y al oeste  con el río Culapachán  y posee  una superficie de 29,04 Km2. (IZAMBA, 2015) 
 
Tabla 1-3 Caracterización general de la parroquia 
Nombre del GAD Parroquia Rural Izamba 
Fecha de creación de la parroquia 29 de Mayo de 1861 
Población total 14.543 habitantes 
Extensión 29,04 km² 
Límites Limita con las Parroquias: Unamuncho, río Ambato, 
Atahualpa y el río Culapachán 
Rango altitudinal Desde 2240 hasta los 2680 msnm 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Izamba 







   Figura 1-3 Gráfico del mapa de ubicación de la Parroquia Izamba 




3.1.2 Clima de la zona 
 
Según la clasificación climática de Pierre Pourrut (1995), el sistema climático de la Parroquia de 
Izamba está definido entre ecuatorial mesotérmico seco y ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. 
(IZAMBA, 2015),  donde la temperatura media anual oscila entre los 10 a 16 °C. 
 
Dentro de la parroquia Izamba podemos identificar una precipitación que varía entre los 250 a 
750 mm al año, observándose una estacionalidad marcada a lo largo de este periodo de tiempo. 
(IZAMBA, 2015) 
 
3.1.3 Características geomorfológicas de la zona 
 
En la parroquia Izamba se evidencian un sinnúmero de accidentes geográficos de la corteza 
terrestre donde se pueden observar relieves de los fondos de los valles interandinos, zonas de 
planicie y zonas de convergencia de los ríos Ambato y Cutuchi que limitan con el cantón Píllaro. 
(IZAMBA, 2015) 
 
3.1.4 Hidrología de la zona 
 
Izamba se encuentra bordeada por las riveras de los ríos Ambato y Cutuchi, posee además una 
serie de quebradas en sus alrededores, conocidas con los nombres de Quindulli, Pisocucho, 
Huagra Corral, Chasinato y  Quebrada Seca, estas a su vez permiten el drenaje de las escorrentías 
hacia los ríos en mención. 
 
Estas quebradas en su mayoría son de gran profundidad y al ser poco accesibles al ser humano 
presentan una vegetación arbustiva, siendo estas afectadas en la actualidad por el incremento de 
los residuos sólidos, escombros desechados en sus laderas y las aguas residuales de la parroquia.  
(IZAMBA, 2015) 
 




La parroquia de Izamba cuenta con agua potable proveniente de la red de la EP-EMAPA-A y del 
proyecto Quillán Alemania, los cuales han ido subsanando la deficiencia del acceso a agua de 
calidad en la parroquia y en el noroccidente del Cantón Ambato, es preciso indicar también que 
un 4% de la población obtiene el agua mediante tanqueros repartidores, un 2% de la población la 















 Figura 2-3 Mapa de Red Fluvial y Drenajes de la Parroquia Izamba 
 Fuente: (IZAMBA, 2015) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Izamba 
 
 




3.2.1.1 Agua residual 
 
Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, 
pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo haya sufrido degradación en 




3.2.1.2 Contaminantes del agua 
 
Los contaminantes del agua se clasifican en tres categorías: (1) químicos, (2) físicos y (3) 
biológicos. Los contaminantes químicos comprenden tanto productos químicos orgánicos como 
inorgánicos y los físicos comprenden los elementos sólidos en el agua como grava, arenas y 
arcillas, además de alteraciones en la temperatura. La principal consecuencia de esta 
contaminación es la disminución de oxígeno en el proceso de degradación biológica de los 
compuestos, esta descompensación trae consigo perturbaciones indeseables del medio y de la 
biota en ella asentada. (Ramalho, 2003) 
 
3.2.1.3 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
 
La demanda química de oxígeno (DQO), corresponde al volumen de oxígeno requerido para 
oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, 
en medio ácido. (Ramalho, 2003) 
 
3.2.1.4 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
 
La demanda bioquímica de oxígeno DBO, indica una medida en la cantidad de oxígeno requerido 




Son un grupo de microorganismos benéficos y patógenos, los cuales pueden ayudar a la 
degradación de la materia orgánica del agua, o también pueden ser los causantes de enfermedades 






Es la medida de la concentración del ion hidrógeno en el agua. Aquellas aguas residuales que 
contengan niveles altos o bajos del ion hidrógeno en su composición, indican que proceso químico 
puede someterse; tal es el caso de la reacción del cloro en la desinfección, la cual únicamente 
ocurre en valores de pH entre 6.5 y 8 (Romero, 2000) 
 
 
3.2.1.7 Aceites y grasas. 
 
Son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentran 
flotando en el agua residual e interfieren en el intercambio gaseoso entre el agua y el aire 
proveniente de la atmósfera. Son causantes de los problemas de mantenimiento en las unidades 




Es la propiedad óptica del agua causante de que la luz sea absorbida o dispersada en lugar de ser 
transmitida a través de sí. La turbidez en el agua puede ser ocasionada por una gran variedad de 
materiales en suspensión, tales como coloides, arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica 




En general, el termino color se refiere al color verdadero del agua y se acostumbra a medirlo junto 
con el pH. Normalmente la intensidad del color depende del pH pudiendo aumentar con el 
incremento del pH. (Romero, 2002) 
 
3.2.1.10 Sólidos Totales 
 
Se conoce como sólidos totales a los residuos posteriores a la evaporación y secado de una 
muestra de agua a 103°C, los cuales incluirán material disuelto y no disuelto y de naturaleza 
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orgánica e inorgánica, incluyéndose además partículas disueltas y no disueltas (sólidos 
suspendidos). (Romero, 2002) 
 
 3.2.1.11 Conductividad  
 
La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una 
corriente eléctrica, que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el 
agua y de la temperatura a la cual se haga la determinación. Por tanto, cualquier cambio en la 
concentración de sólidos disueltos, implica un cambio en la conductividad. (Romero, 2002) 
  
3.2.1.12 Nitrógeno total 
 
Es todo compuesto de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos que se 
encuentran solubilizados en el agua o  formando estructuras bioquímicas al igual que el fósforo. 
El nitrógeno favorece el crecimiento de algas y de plantas acuáticas, lo que puede generar en el 
agua procesos de eutrofización y por ende disminución de la concentración de O2. Pueden 
descomponerse tanto en un medio aerobio como anaerobio. (Romero, 2002) 
 
3.2.1.13 Fósforo Total 
 
Es un nutriente esencial para el crecimiento de los microorganismos y pueden encontrarse en las 
aguas residuales. Sus formas más usuales son los ortofosfatos, polifosfatos y fosfatos orgánicos 
como PO4-3, HPO4-, H2PO4-, H3PO4. Debido al indeseable crecimiento de algas y plantas acuáticas 




3.2.1.14 Sulfatos  
 
Son sales de carácter orgánico o mineral utilizados ampliamente en la industria química. Los 
sulfatos pueden tener su origen en aguas que atraviesen terrenos ricos en yesos o pueden 
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presentarse en aguas residuales industriales. (Ambientum, 2015), en aguas residuales, la cantidad 




Los tensoactivos son especies químicas, cuya estructura es de característica polar-no polar, 
(QuimiNet, 2007). Su principal función es la de disminuir la actividad superficial del fluido, 
impidiendo el tráfico de moléculas desde la parte superior del líquido, hacia el interior de este. 
 
3.2.2 Métodos y técnicas 
  
3.2.2.1 Métodos  
 
En la ejecución del presente estudio se hacen necesarios tres tipos de métodos: Deductivo, 
Inductivo y Experimental. 
 
DEDUCTIVO: Es un método que se basa en la obtención de conocimientos específicos a través 
de conocimientos generales, para este caso en particular se contemplan (dos variables deductivas) 
dos ejemplos palpables, tales como la caracterización de aguas residuales y la inspección de 
campo realizadas en el lugar de trabajo, que para el primer caso, servirán en el diseño de la planta 
de tratamiento y en el segundo caso en la correcta elección del método apropiado a aplicar en el 
saneamiento de dichas aguas previo a su descarga al río Ambato  
 
INDUCTIVO: Es un método que se basa en la obtención de conocimientos generales a través de 
conocimientos específicos, que permitan dar solución a un problema particular; en este caso, a 
través de cálculos ingenieriles se obtiene el dimensionamiento de las diferentes unidades que se 
contemplarían en el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
EXPERIMENTAL: Es experimental debido a que se basa en la realización de pruebas de 
tratabilidad a las aguas residuales provenientes de las descargas de la parroquia Izamba, las 
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mismas que se realizaron en el laboratorio de Calidad del Agua de la Facultad de Ciencias de la 
ESPOCH. 
 
3.2.2.2 Técnicas y Normas 
 
La técnica utilizada para el muestreo está basada en la normativa NTE INEN 2176:2013, la cual 
establece una guía adecuada sobre las técnicas de muestreo en la obtención de datos necesarios 
en la caracterización de aguas, tanto residuales, naturales o contaminadas 
 
Los diferentes procesos que se llevaron a cabo para la caracterización y las pruebas de tratabilidad 
del agua poseen una directriz, dada por el manual de procedimientos del Laboratorio de Calidad 
del Agua de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tal como 
se observa en la tabla 2-3 
Tabla 2-3 Técnicas y métodos utilizados en el laboratorio de aguas de la ESPOCH 
Parámetro Método Técnica 
*pH 4500-B ph-metro 
*Turbiedad 2130-B  turbidímetro 
*Conductividad 2510-B Conductivímetro 
*Color HACH 125 Espectrofotómetro 
*Nitrógeno total Método Kjeldahl Destilación 
*Sulfatos HACH 685 Espectrofotómetro 
*Fósforo total HACH 10127 Espectrofotómetro 
*DBO5 5210-B Medidor DBO 
*DQO 5220-C Espectrofotómetro 
*Solidos Totales Disueltos 2540-D Conductivímetro 
*Cromo  HACH 8024 Espectrofotómetro 
*Hierro HACH 8008 Espectrofotómetro 
**Detergentes STANDARD METHODS 5540-C 
mod 
- 
**Aceites y grasas  EPA 418.1 - 
*Coliformes Fecales microfiltración Conteo de UFC 
* Métodos normados utilizados en el laboratorio de Calidad del Agua ESPOCH, APHA, AWWA, WPCF 17 ed. 
**Métodos normalizados utilizados en el laboratorio de Servicios Ambientales para el Análisis de aguas potables y 
residuales APHA, AWWA, WPCF, STANDARD METHODS 21 edición y métodos HACH adaptados del 
STANDARD Methods 21° edición. 
 
Fuente: Laboratorio de Calidad del Agua, ESPOCH.  
Realizado por: Andrés Tacoaman, (2017) 
 
 
Para la determinación de los límites máximos permisibles con los que el agua debe ser descargada 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, se utilizó la normativa ambiental vigente que se 
basa en el acuerdo ministerial 097 reformatorio del TULSMA, libro VI, Anexo 1, tabla 9,  que 
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menciona los diferentes parámetros a controlar para garantizar la calidad del agua de descarga 
hacia un cuerpo de agua dulce 
 
3.2.2.3 Determinación de caudal 
 
La determinación de caudal se realizó a partir del método del flotador, el cual consiste en la 
medición de la velocidad superficial del fluido en un tramo de recorrido dentro de un canal, río, 
riachuelo, entre otros (Cueva del ingeniero Civil, 2011),  y que mediante la ecuación de 
continuidad 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴, es multiplicada con el área transversal del cuerpo hídrico monitoreado, 
tal como se menciona en la siguiente expresión. 
 
𝑄 =  𝑣 ∗ 𝑎 ∗ 𝑘 
Ecuación 1-3 
Donde: 
𝑄: Caudal mediante método del flotador 
𝑣: Velocidad superficial de flujo medida con el flotador 
𝑎: Área de la sección transversal  
𝑘: Factor de corrección relacionado a la velocidad (0.8) 
 
Para la determinación del caudal de agua residual en la parroquia Izamba, se procedió a 
determinar el tramo longitudinal que recorrerá el flotador,  el cual posee una distancia aproximada 
de 10 metros desde el punto 1 al punto 2, identificando a la par el ancho del canal y sus respectivas 
profundidades, necesarias para el cálculo del área transversal de la sección bañada. Una vez 
establecido dichos parámetros se procede a lanzar el objeto que servirá de testigo, cronometrando 
el tiempo que demora dicho cuerpo en atravesar la sección dispuesta. Las mediciones se realizaron 
durante una semana en horario matutino, vespertino y nocturno, tal y como se indican en la tabla 
3-3. Obtenidos dichos datos se procedió a realizar el cálculo del caudal a partir de la ecuación 1-
3, donde se realizó además una corrección de los valores obtenidos mediante una constante k para 
canales abiertos revestidos en concreto con profundidades mayores a 15 cm que es igual a 0.8 
(Cueva del Ingeniero Civil, 2011), dando como resultados los siguientes valores  véase tabla 3-3  
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Tabla 3-3 Datos iniciales para el cálculo del caudal. 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 T (s) P (m) T (s) P (m) T (s) P (m) T (s) P (m) T (s) P (m) T (s) P (m) T (s) P (m) 
06:00 a 
06:30 
10,2 0,15 12,4 0,19 10 0,15 9,3 0,14 10 0,15 12 0,18 11,2 0,16 
06:30 a 
07:00 
10,6 0,16 11,2 0,17 10 0,16 10,3 0,16 10 0,16 12,6 0,18 11 0,16 
07:00 a 
07:30 
9,8 0,155 11,2 0,17 9,8 0,15 10,4 0,15 10,4 0,16 12,4 0,18 11 0,16 
07:30 a 
08:00 
10,2 0,16 11,9 0,18 10,7 0,16 11 0,15 10 0,16 12 0,18 11,9 0,16 
12:00 a 
12:30 
9,9 0,17 11,3 0,16 9,9 0,15 11,7 0,16 8,9 0,18 12 0,16 12,2 0,16 
12:30 a           
13:00 
9,7 0,17 11,5 0,17 10,4 0,15 11,4 0,16 9,7 0,17 11,5 0,17 12,3 0,16 
13:00 a 
13:30 
10 0,17 10,5 0,15 10,2 0,15 11,4 0,16 9,6 0,18 11,9 0,16 11,5 0,16 
13:30 a 
14:00 
10 0,17 11,4 0,16 10 0,15 10,1 0,16 10,1 0,18 11,8 0,17 11,8 0,16 
17:00 a 
17:30 
11,2 0,17 10,5 0,16 11,9 0,17 11,6 0,16 11,2 0,16 10 0,16 11,9 0,16 
17:30 a 
18:00 
11,5 0,18 10 0,15 12,1 0,18 11,8 0,16 11,4 0,16 10,3 0,15 11,4 0,16 
18:00 a 
18:30 
11,9 0,18 10,1 0,15 10,9 0,15 11,2 0,16 11,8 0,16 10,5 0,15 11,1 0,16 
18:30 a 
19:00 
12 0,185 11 0,15 12,4 0,17 11,8 0,16 11,3 0,16 10,2 0,15 11,8 0,16 
XTF 10,6 0,17 11,1 0,16 10,7 0,16 11,00 0,16 10,4 0,16 11,4 0,16 11,6 0,16 
v  0,95   0,90   0,94   0,91   0,97   0,88   0,87   
a (m²) 
  0,084   0,081   0,078   0,078   0,082   0,081   0,08 
 
T= Tiempo de recorrido (s) 
Pm= Profundidad media  (m) 
XTF = Promedio de tiempo y profundidad 
v= Velocidad (m/s) 
a=Área (m2) 
 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
Tabla 4-3 Determinación del caudal promedio 
  Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo 
Caudal 
diario (m³/s) 0,064 0,059 0,059 0,057 0,063 0,057 0,055 
     Caudal Promedio (m³/s) 0,059 
     Caudal Promedio (L/s) 59,14 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017  
 
En la determinación del caudal durante la semana de muestreo se pudo constatar que a lo largo 
de los día lunes y viernes, se generó un aumento considerable con respecto a los otros días de 
medición, los mismos que tienen como principal razón el desarrollo de la feria agrícola en la 




3.2.2.4 Método de muestreo para la caracterización de las  aguas residuales  proveniente 
parroquia Izamba 
  
Para la toma de muestras que sirvieron en la caracterización de las aguas residuales se realizaron 
muestras compuestas a partir de muestras simples. Dicho procedimiento se lo efectuó tomando 
un litro de agua residual en cada pico horario de generación de aguas residuales, las mismas que 
posteriormente fueron homogenizadas para la obtención de una sola muestra por cada día 
establecido, tal como se observa en la tabla 5-3  
 
Tabla 5-3 Días de muestreo y horario de toma de muestras 
Día Número de muestras 
simples 
Horario Número de muestra 
compuesta 















Total de Muestras 9  3 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
3.2.2.5 Caracterización física, química y microbiológica del agua residual 
 
Una vez obtenidas las muestras compuestas, se procedió a trasladarlas al laboratorio de la Facultad 
de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y al laboratorio de Servicios 
Ambientales de la Universidad Nacional de Chimborazo, con la finalidad de efectuar la 
caracterización física, química y microbiológica al agua residual; dichos análisis se llevaron a 
cabo a la par, con el propósito de contrastar los resultados de los dos laboratorios. La 
caracterización es muy importante puesto que ayuda considerablemente en la determinación de 
los parámetros que se encuentran fuera de los límites máximos permisibles de la normativa 




 Parámetros analizados  
 
Los parámetros analizados en los laboratorios se basan en metodologías propuestas por el 
Stándard Methods for the Examination of  Water and Wastwater y por la  EPA, los mismos que 
fueron comparados con el Acuerdo Ministerial 097, reformatorio del TULSMA libro VI anexo 1, 
Tabla 9 sobre la norma de calidad ambiental hacia cuerpos de agua dulce, observándose los 
siguientes resultados. 
 
Tabla 6-3 Caracterización fisicoquímica del agua residual 








pH [H⁺] 8,16 8,52 7.28 7.99 6-9 
Turbiedad FTU - NTU 58,9 119,2 33.98 70.69 - 
Conductivid
ad 
µS/cm 1660 2530 2260 2150 - 





mg/l 45.8 34.6 47.1 42.5 30 
Sulfatos mg/l 56 54 - 55 1000 
Fósforo 
total 
mg/l - - 14.3 14.3 10 
DBO5 mg O2/l 324 375 270 323 100 




mg/l 880 1350 1539 1256.33 1600 
Solidos 
Suspendidos 
mg/l - - 63 63 130 
Cromo mg/l 0,025 0.045 0.12 0.123 0,5 
Hierro mg/l 2.2 0.09 0.7 0.99 10 
**Detergent
es 
mg/l 1.49 4.08 - 2.79 0,5 
**Aceites y 
grasas 
mg/l 132 189 176 165.67 30 
Coliformes 
Fecales 
UFC/100 ml 48200 63600 16380 42726.67 10000 
* Análisis realizados en el laboratorio de calidad del Agua de la ESPOCH 
** Análisis realizados en el laboratorio de servicios ambientales de la UNACH 
  
Fuente: Laboratorio de calidad del Agua, ESPOCH, laboratorio servicios ambientales UNACH 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
 
Como podemos observar, según los análisis realizados a las diferentes muestras de aguas 
residuales, son ocho los parámetros que no cumplen con la normativa ambiental vigente, tales 
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como el color, nitrógeno total, fósforo total, DBO5, DQO, detergentes, grasas y coliformes 
fecales. 
 
3.2.3 Pruebas de tratabilidad 
 
3.2.3.1 Índice de biodegradabilidad 
 
El índice de biodegradabilidad en su relación 
𝐷𝐵𝑂5
𝐷𝑄𝑂
 ayuda a establecer un determinado nivel de 
correlación del agua residual. Dicha relación indica la eventual biodegradabilidad, para conocer 
qué tipo de tratamiento es el adecuado, tal como se observa en la siguiente tabla: 




Biodegradabilidad del agua residual Tratamiento a utilizar 
<0.2 
 








Muy Biodegradable  
Tratamiento Físico 
 
Tratamiento Biológico o Tratamiento Físico 
 
Tratamiento Biológico 
Fuente: Manual de depuración URALITA, 2000, pp 10 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
En la obtención del índice de biodegradabilidad del agua residual se tomaron los valores de los 
resultados de la DBO5 y DQO de cada uno de los análisis realizados, dividiéndose entre sí para 
posteriormente determinarse la variable de biodegradabilidad en cada una de las muestras. A 
continuación se realizó la promediación de los mismos para establecer el tipo de tratamiento 
aplicable al agua residual, tal como se observa en la tabla 8-3: 
 
Tabla 8-3 Índice de biodegradabilidad de las muestras 





DQO     791 mg/l 0.40 
DBO5 324 mg O2/l 
Muestra 
2 
DQO 957 mg/l 0.39 
DBO5 375 mg O2/l 
Muestra 
3 
DQO 686 mg/l 0.39 
DBO5 270 mg O2/l 
Promedio 0.39 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
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De acuerdo al promedio del índice de biodegradabilidad que fue de 0.39, se puede establecer la 
naturaleza del efluente, en la cual al presentar un valor entre 0.2 y 0.4 permitiría realizarse tanto 
un tratamiento biológico como un tratamiento físico-químico. Para la realización del presente 
estudio, se consideró la alternativa físico-química.  
 
3.2.3.2 Simulación del tratamiento físico-químico a aplicar en el sistema 
 
El tratamiento físico-químico es un método de reducción de contaminantes presentes en el agua 
residual. Mediante la adición de productos químicos se logra alterar el estado físico de estas 
sustancias propias del efluente, convirtiéndose en partículas susceptibles de separación mediante 
sedimentación. (Estrucplan, 2008). 
Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del 80 al 90% de la materia total suspendida, 
del 40 al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO. (Estrucplan, 2008) 
 
 Simulación de un desarenador aireado semicontinuo 
 
Los desarenadores aireados son unidades de pretratamiento para aguas residuales. Su objetivo 
principal es disminuir los sólidos sedimentables, la demanda de oxígeno y las grasas presentes en 
el agua residual, mediante la inyección de aire proveniente de difusores, la cual generará una 
rotación del fluido, creando una velocidad constante de arrastre. Esta unidad ayuda también en la 
desestabilización de las partículas de grasas presentes en forma de emulsión, con el objetivo de 
que emerjan hasta la superficie y formen una capa uniforme de grasa. En este proceso también se 
puede constatar un enriquecimiento en la cantidad de oxígeno el cual ayudará a que la DBO5 y la 
DQO disminuyan sus valores  (Universidade da Coruña, 2013).  
Con un correcto diseño de un desarenador-desengrasador aireado, pueden conseguirse 
rendimientos superiores al 80% en la eliminación de grasas y en un 90% en la eliminación de 
arenas, además esta unidad de proceso se encarga de proveer el oxígeno necesario que contribuye 
en la disminución de varios parámetros tales como la DBO y la DQO. (Ministerio de Ambiente y 




La simulación de un desarenador aireado semicontinuo se realizó a escala de laboratorio con el 
fin de determinar la remoción de los contaminantes presentes en la muestra, para ello se utilizó 
un contenedor de 10 litros de capacidad con una válvula de desfogue, en el cual se introdujo la 
muestra del agua residual a tratar, sometiéndose a un proceso de aireación con un compresor por 
un lapso de 8 horas. Posteriormente se pudo observar que las grasas emergen hacia la superficie, 
evidenciándose una clara mejora con respecto al agua residual introducida, donde además los 
sólidos presentes en la muestra, sedimentan por efectos de la gravedad, reduciéndose así la 
turbiedad, los sólidos, la DBO y la DQO, tal como se observa en la tabla 9-3 
 
Tabla 9-3 Resultados de la medición de parámetros posterior a la aireación.  
Parámetro Unidad  Método/Procedimiento Resultado Límite máximo permisible 
(TULSMA) 
DBO5 mg O2/l STANDAR METHODS  
5210 - B 
91 100 
DQO mg/l STANDARD 
METHODS  




mg O2/l EPA 418,1 30 30 
Sólidos 
suspendidos 
mg/l 2540-D 63 130 
Fuente: Laboratorio de Calidad del Agua, ESPOCH 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
 
Como podemos observar en la tabla 9-3,  tanto la DBO5 y la DQO disminuyeron en dicho proceso 
debido principalmente a la oxidación de la materia orgánica llevada a cabo por la transferencia y 
enriquecimiento de oxígeno en el agua residual (Castro Solís, 2012), este proceso contribuye 
además a que los microorganismo presentes en el agua residual puedan reducir ciertos 
contaminantes generadores de los olores producidos por el efluente. 
 
En lo referente a aceites y grasas, se produjo una desestabilización como resultado de la 
transferencia de oxígeno hacia el agua residual, permitiendo que estos floten en la superficie y 
formen una capa de grasa la cual puede ser separada a través de un proceso de rasqueteado 
superficial. (Hidritec, 2016).  
Finalmente los sólidos sedimentables se depositaron en la parte inferior del tanque, debido a la 
velocidad constante de arrastre generada por la rotación del fluido dentro el equipo de simulación, 
las arenas generadas en esta etapa del proceso pueden presentar bajas concentraciones de materia 





 Prueba de Jarras  
Es un procedimiento en el cual se simulan las condiciones primarias de tratamiento para un 
proceso de coagulación-floculación, se lo lleva a cabo con la finalidad de desestabilizar partículas 
generadoras de turbiedad y que no llegan a sedimentarse (sólidos no sedimentables). A partir de 
esta prueba se estableció la dosificación adecuada de coagulante, el pH de reacción y la velocidad 
de sedimentación de las partículas, lo cual favorece a la formación de flocs que precipitarán por 
acción de la gravedad. En la siguiente tabla observamos el funcionamiento del PAC frente a otro 
coagulante ampliamente utilizado como el Sulfato de Aluminio. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
Tabla 10-3 Comparación de características entre coagulantes 
Criterio Sulfato de aluminio  PAC 
Temperatura  La temperatura afecta la hidrólisis y, 
por ende, la producción de 
complejos hidroxilos cargados 
positivamente esenciales para la 
coagulación. 
Menor efecto de la temperatura por 
la presencia de formas de aluminio 
repolimerizadas  
 
pH El rango de pH controla cuál especie 
de hidroxilo de aluminio se produce  
 
Se espera menor impacto del pH por 
la presencia de formas de aluminio 
prepolimerizadas  
 
Especie de aluminio  La mayoría de especies de aluminio 
son complejos hidroxilo, 
monoméricos con una carga 
catiónica de +1 a +3.  
 
Presencia de formas de aluminio 
monoméricas y poliméricas.  
 
Cinética Más rápida Más lenta 
Fuente: Cogollo Flórez J., 2011. 
 
Para preparar la solución del PAC se utilizaron 100 ml agua destilada y 5 g de PAC con la 
finalidad de obtener una solución al 5% o 50000 ppm. Posteriormente se colocó un litro de agua 
residual en cada jarra utilizada para el test, donde se adicionaron 2, 4, 6, 8, 10, 12 mL de la 
solución de PAC en cada una respectivamente, las cuales fueron sometidas a un proceso de 
mezclado rápido a 100 rpm durante 5 minutos, y a continuación se dejó reposar por un periodo 
de 30 minutos. Una vez concluida la prueba se procedió a determinar la dosis óptima del 
coagulante en función de la cantidad de floc generado y de la disminución de la turbiedad, tal 











2 4 6 8 10 12 
pH - 8.02 7.39 7.29 7.16 6.98 6.98 6.98 
Conductividad mS/cm 1.85 1.90 1.93 1.99 2.01 2.02 2.02 
Turbidez - 36.7 14.34 4.27 1.36 0.81 1.12 1.28 
STD g/L 0.99 1.02 1.03 1.06 1.07 1.06 1.06 
Fuente: Laboratorio de calidad del Agua, ESPOCH 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 





2 4 6 8 10 12 
pH - 8.37 8.04 7.77 7.64 7.47 7.37 7.37 
Conductividad mS/cm 1.41 1.42 1.46 1.50 1.53 1.53 4.58 
Turbidez - 35.80 18.63 5.66 5.51 3.16 1.67 1.84 
STD g/L 0.75 0.76 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 
Fuente: Laboratorio de calidad del Agua, ESPOCH 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 





2 4 6 8 10 12 
pH - 8.24 7.88 7.74 7.66 7.41 7.40 7.40 
Conductividad mS/cm 1.56 1.56 1.58 1.66 1.67 1.69 1.70 
Turbidez - 36.12 16.12 4.71 2.24 0.79 1.17 2.02 
STD g/L 0.88 0.89 0.92 0.94 0.94 0.92 0.93 
Fuente: Laboratorio de calidad del Agua, ESPOCH 


















Gráfico 1-3 Histograma de pH para las tres muestras con utilización de PAC 
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Gráfico 2-3 Histograma de conductividades para las tres muestras con utilización de PAC 





















Gráfico 3-3 Histograma de turbidez para las tres muestras con utilización de PAC 




















Gráfico 4-3 Histograma de STD para las tres muestras con utilización de PAC 








Conductividad 0 ml Conductividad 2 ml Conductividad 4 ml Conductividad 6 ml Conductividad 8 ml Conductividad 10 ml Conductividad 12 ml
Conductividad



















STD 0 ml STD 2 ml STD 4 ml STD 6 ml STD 8 ml STD 10 ml STD 12 ml
Sólidos Totales Disueltos
muestra 1 muestra 2 muestra 3
25 
 
Como se puede observar en las gráficas, mediante la utilización de PAC se disminuyó 
considerablemente la turbiedad de las muestras, donde además el pH sufre una ligera disminución 
y sus valores se encuentran cercanos a la neutralidad. Este proceso ocurrió debido a la 
aglutinación de los sólidos en suspensión, que darán lugar a la formación de flocs, los mismos 
que sedimentaron y redujeron la turbiedad de las muestras tal como se observó en los gráficos 1-
3, 2-3, 3-3 y 4-4. Con estos resultados la dosis óptima de policloruro de aluminio a utilizar será 
de 8 ml llevados a una concentración de 50000 ppm, esta cantidad de coagulante es la idónea para 
el tratamiento del agua residual de la parroquia. 
 
 Simulación de un tanque de sedimentación  
La sedimentación es una operación unitaria dentro de los procesos de tratamiento de aguas, cuya 
finalidad es remover los sólidos presentes en el agua (sedimentables, suspendidos). El factor 
principal que conduce a la sedimentación es la densidad de la partícula. A mayor densidad, mayor 
fuerza gravitacional y más eficiencia en separación del sólido (Geocities, 2009). 
Para la simulación a escala de este proceso se utilizó el agua tratada proveniente de la prueba de 
jarras con la concentración de PAC encontrada (50000 ppm). En este simulacro se utilizó un 
contenedor transparente pequeño en donde después de la adición del coagulante, se deja 
sedimentar las partículas floculadas por un periodo de 30 minutos observando cómo estas 
sedimentan hacia la parte inferior del recipiente. Finalizado este proceso se tomó una muestra del 
agua y se procedió a realizar los análisis respectivos; los resultados de esta simulación se pueden 
observar en la tabla 14-3    
Tabla 14-3 Resultados después del proceso de coagulación-floculación 




mg /l STANDARD 
METHODS 
4500 – N –B mod 
6.78 30 
Sulfatos mg/l STANDARD 
METHODS 






4500 – P –B mod 
4.4 10 
Detergentes mg /l STANDARD 
METHODS 
 5540 - C mod 
0.64 0.50 
DBO5 mg O2/l STANDAR METHODS  
5210 - B 
31 100 
DQO mg/l STANDARD METHODS  
5220 - D mod 
97 200 
Fuente: Laboratorio de Servicios Ambientales, UNACH 




Como podemos observar en la tabla 14-3 el proceso de sedimentación consecuente de la 
coagulación-floculación, es muy eficaz e importante en el tratamiento de aguas, en esta etapa se 
reducen considerablemente los parámetros hasta encontrarse dentro de la norma. La reducción 
de: nitrógeno total, sulfatos, fósforo, DBO5, DQO, se da por la aglomeración de las partículas no 
sedimentables, que al entrar en contacto con el coagulante PAC sedimentan hacia el fondo del 
tanque, llevándose consigo la carga orgánica, algunos compuestos inorgánicos y parte de los 
detergentes presentes en el efluente.  
 
 Simulación de un filtro 
 
El uso de un filtro para el tratamiento de aguas residuales es de gran importancia en la eliminación 
de partículas que no llegaron a precipitar completamente en la sedimentación, en esta etapa el 
agua atraviesa un medio filtrante, y las partículas presentes en el agua quedan atrapadas a lo largo 
del espesor de este. (Ferrer Polo, y otros, 2005). En esta fase los compuestos que no sedimentaron 
en el proceso anterior, son enviados a un filtro de zeolita activada, el cual actuará como medio 
adsorbente. Este material contiene un lecho poroso que ayuda a retener las partículas, y que junto 
a las capas de arena, grava gruesa y grava fina, garantizan que el proceso de filtración sea el 
adecuado. 
Para el ensayo en mención, se fabricó un filtro a escala piloto con la finalidad de simular esta 
operación unitaria, este estuvo formado por cuatro capas de materiales filtrantes como arena, 
grava fina, zeolita activada y grava gruesa, dispuestos desde el de menor a mayor porosidad. Una 
vez elaborado el filtro, se dejó pasar el agua recolectada del proceso anterior, tomándose una 
muestra del agua filtrada para su posterior análisis, el resultado de los detergentes en este proceso 
se observan en la tabla 15-3 
 
Tabla 15-3 Resultado de los parámetros con el proceso de filtración 
Parámetro Unidad  Método/Procedimiento Resultado Límite máximo 
permisible (TULSMA) 
Detergentes mg /l STANDARD 
METHODS 
 5540 - C mod 
0.47 0.50 









Como se puede observar el resultado de la medición de detergentes alcanza los límites 
establecidos por la norma. Es muy importante indicar que la zeolita, junto con los otros medios 
de filtración, contribuye enormemente en la disminución de este parámetro, este procedimiento 
se da por la incrustación y retención de las partículas a lo largo del recorrido en el medio filtrante. 
(Ferrer Polo, y otros, 2005). La reducción de la turbidez también es un indicador de la retención 
de partículas por parte del medio filtrante. 
 
 Simulación del proceso de desinfección  
 
La desinfección es un tratamiento terciario aplicado al agua residual. Para que este proceso sea 
eficaz el agua debe contener cantidades muy bajas de materia orgánica y sólidos suspendidos, por 
lo que se requiere que el tratamiento primario y secundario tenga altos niveles de eficacia. 
(Microlab Industrial, 2015). 
 La desinfección del agua residual es el proceso final de autenticación de un tratamiento óptimo 
y eficaz propuesto al agua residual, en este paso final se desinfecta en su totalidad al agua residual 
antes de que retome su cauce normal, el mismo que se llevó a cabo utilizando hipoclorito de calcio 
con una pureza al 2%. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
Tabla 16-3 Resultados de la tratabilidad con el proceso de desinfección 








 5540 - C mod 
ausencia 10000 
Fuente: Laboratorio de Calidad del Agua, ESPOCH 
Realizado por: Andrés Tacoamán. 2017 
 
Los resultados de la desinfección indican que los coliformes fecales se encuentran dentro de los 
límites máximos permisibles, observándose una reducción de los coliformes fecales a una 
concentración de 0 UFC/100 ml como resultado final. Este es el proceso concluyente de 
tratabilidad que se da al agua residual, con el cual se logra recuperar en su gran mayoría las 




3.2.4 Determinación de variables para el diseño del sistema 
 
3.2.4.1 Cálculo de la población futura, 𝑷𝒇 
 
Para el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se hace necesario el cálculo de la 
población a futuro, el GAD parroquial de Izamba y sus proyecciones a futuro establecen un 
tiempo estimado de vida útil del sistema de tratamiento de 20 años por lo tanto el sistema 
permanecerá en operación hasta el año 2037. 
 
Otro de los parámetros que se toma en cuenta es el de la Norma INEN 005-9-1 (1992) que 
establece un tiempo de vida de 15 a 30 años. 
 




𝑃𝑓: Población futura estimada de la parroquia (habitantes) 
𝑃𝑎: Población actual (hab) 17899 según proyección de datos del censo nacional de población y 
vivienda   
𝑟: Índice de crecimiento anual (%), 2.99% (Índice de crecimiento intercensal determinado en el 
censo de población y vivienda en la parroquia Izamba. 
𝑡: Periodo de diseño en años (20) 
 
𝑃𝑓 = 17899(1 + 0.0299)
20 
𝑃𝑓 = 32264.87 ℎ𝑎𝑏 




3.2.4.2 Cálculo de la generación per cápita de agua residual a partir de la medición del caudal, 
𝑮𝑷𝑪 
 
El cálculo de caudal promedio encontrado durante las mediciones dio como resultado un valor de 
0.059 m3/s, lo que equivale a 5097.6 m3/día. Para conocer cuál es la cantidad de agua que consume 
cada habitante en (L/ hab*día) es necesario realizar el siguiente cálculo: 
 
𝑮𝑷𝑪 =






𝑮𝑷𝑪: Generación per cápita de agua consumida por cada habitante (l/ℎ𝑎𝑏*𝑑) 
 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 : Caudal promedio (𝑚
3/𝑑í𝑎); 5097.6 











3.2.4.3 Cálculos del caudal de diseño 
 
 Cálculo del caudal medio de aguas servidas, 𝑸𝒎 
 
Representa el caudal futuro de agua promedio consumido por la comunidad. Se determina 
utilizando el dato de la población futura para el año 2037 que será de 32265 habitantes y se realiza 










𝑸𝒎: Caudal medio de agua servida (𝑚
3/𝑑í𝑎)  
𝑮𝑷𝑪: Generación per cápita de agua consumida por cada habitante (l/ℎ𝑎𝑏*𝑑í𝑎); 284.8 
𝑷𝒇: Población al final del período de diseño (ℎ𝑎𝑏); 32265 
 




𝑸𝒎 =  𝟗𝟏𝟖𝟗. 𝟎𝟕 𝒎
𝟑/𝒅í𝒂 
 
 Cálculo de caudal máximo diario 𝑸𝒎𝒂𝒙 
 
Para el cálculo del caudal máximo diario 𝑸𝒎𝒂𝒙 se define un factor de mayoración que será de 
1.25, así: 
 
𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝑸𝒎𝒅 
Ecuación 5-3 
Donde: 
𝑄𝑚𝑎𝑥: Caudal máximo diario (m
3/día) 
𝐾𝑝: Factor de mayoración para el cálculo de caudal máximo diario; 1.25 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario (m
3/día); 9189.07 m3/día 
 
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1.25 ∗ 9189.07 
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𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟏𝟒𝟖𝟔. 𝟑𝟒 𝒎
𝟑/𝒅í𝒂 
 
 Cálculo del caudal de agua lluvia. 
 
𝑸𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 = 𝟎. 𝟏 ∗ 𝑸𝒎𝒅 
Ecuación 6-3 
Donde: 
𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎: Caudal de agua lluvia (m
3/día) 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario (m
3/día); 9189.07 m3/día 
 
𝑸𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 = 𝟎. 𝟏 ∗ 𝟗𝟏𝟖𝟗. 𝟎𝟕 
 




 Cálculo de caudal mínimo diario 𝑸𝒎𝒊𝒏 
 
Para el cálculo del caudal máximo diario 𝑸𝒎𝒊𝒏 se define un factor de minimización que será de 
0.6 para sus respectivos cálculos, así: 
 
𝑸𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟔 ∗ 𝑸𝒎𝒅 + 𝑸𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 
Ecuación 7-3 
Donde: 
𝑄𝑚𝑖𝑛: Caudal mínimo diario (m
3/día) 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario (m
3/día); 9189.07 m3/día 






𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0.6 ∗ 9189.07 + 918.91 
𝑸𝒎𝒊𝒏 = 𝟔𝟒𝟑𝟐. 𝟑𝟓 𝒎
𝟑/𝒅í𝒂 
 
 Cálculo del factor punta 𝑭𝒑 
 
El factor punta viene representado por la relación entre el caudal diario máximo de agua residual 
y el caudal medio por día. 
 






𝐹𝑝: Factor punta  
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio (m
3/día); 9189.07 m3/día 
 




𝑭𝒑 = 𝟏. 𝟒𝟏 
 
 Cálculo del caudal pico horario utilizando el dato del factor punta 𝑸𝒑 
 
El caudal pico horario o caudal punta (𝑄𝑝) se emplea para el dimensionamiento de la planta de 




𝑸𝒑 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑭𝒑 
Ecuación 9-3 
Donde: 
𝑄𝑝: Caudal punta (m
3/h) 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario (m
3/día); 9189.07 m3/día 
𝐹𝑝: Factor punta; 1.41 
 
𝑄𝑝 = 9189.07 ∗ 1.41 
𝑄𝑝 = 12956.59 𝑚
3/𝑑𝑖𝑎 
𝑄𝑝 = 0.15 𝑚
3/𝑠𝑒𝑔 




3.2.5  Dimensionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales  
 
Una vez realizadas las pruebas de tratabilidad se procedió a realizar el dimensionamiento de las 
diferentes unidades del proceso, a continuación se indica brevemente las operaciones unitarias 
que compondrán el proceso  
 
 Enrejado: son unidades encargadas de la protección de las estructuras de las plantas de 
tratamiento de agua residual y su mayor importancia radica en que son consideradas como 
unidades de pretratamiento  
 Desarenado y desengrasado: en este proceso interviene la aireación, como tratamiento 
preliminar, la aireación es una de las operaciones unitarias más utilizadas en las 
estaciones de tratamiento de aguas.  
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 Mezclado: es un proceso igualmente considerado de importancia en el tratamiento físico-
químico y en la purificación del agua, en esta operación unitaria es importante la adición 
de sustancias químicas tales como el Policloruro de Aluminio 
 Floculación: al igual que las anteriormente citadas es una operación necesaria, donde las 
partículas que van a ser eliminadas por lo general resultan ser coloidales. 
 Sedimentación por gravedad: en esta operación las partículas se depositan en el fondo del 
tanque o del equipo sedimentador por acción de la gravedad, constituye en muchas de las 
ocasiones un pretratamiento adecuado en la disposición de aguas residuales de carácter 
industrial. 
 Filtración: en el tratamiento de aguas residuales esta operación unitaria es utilizada tras 
un tratamiento físico-químico, para mejorar la calidad del agua su uso en la actualidad no 
es muy habitual. 
 Desinfección: es el proceso final de autenticación de un correcto tratamiento, la 
desinfección elimina los agentes microbianos del agua residual previa a su 
reincorporación a su cauce normal. 
 
3.2.5.1 Sistema de enrejado y dimensionamiento 
 
Los enrejados son uno de los primeros métodos utilizados para eliminar los contaminantes de 
mayor tamaño de las aguas residuales. De hecho, el principal propósito de muchas de las primeras 
plantas de tratamiento de aguas residuales era eliminar solo las materias contaminantes visibles. 
(Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
Las instalaciones de enrejado pueden clasificarse en finas y gruesa. Los enrejados finos pueden 
alcanzar un nivel importante de eliminación de sólidos suspendidos; los enrejados gruesos se 
utilizan principalmente como instalaciones protectoras (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
En las instalaciones recientes de tratamiento de aguas residuales el enrejado grueso es 
ampliamente utilizado para disminuir en su mayoría los sólidos que pueden llegar a perturbar a 





Tabla 17-3 Condiciones de diseño de rejillas de limpieza manual y mecánica 
Característica  De limpieza manual  De limpieza mecánica  
Ancho de las barras  0,5-1,5 cm  0,5-1,5 cm  
Profundidad de las barras  2,5-7,5 cm  2,5-7,5 cm  
Abertura o espaciamiento  2,5-5,0 cm  1,5-7,5 cm  
Pendiente con la vertical  25°-50°  50°-82°  
Velocidad de acercamiento  0,3-0,6 m/s  0,6-1 m/s  
Perdida de energía  
Permisible  
15cm  15cm  






Figura 3-3 Sistema de desbaste en una PTAR 
Fuente: IMESA, 2017 
 
 
Para el cribado existen dos tipos de rejillas de limpieza: 
 Rejillas de limpieza manual  
 Rejillas de limpieza mecánica  
Para el diseño del sistema de enrejados se utilizarán los criterios de diseño de rejillas de limpieza 
mecánica, el uso de estas rejillas tiende a disminuir los costes de mano de obra, y proporciona 
mejores condiciones de flujo, causando menos molestias. Por lo tanto estos dispositivos se suelen 






Figura 4-3 Rejillas de limpieza manual 




 Cálculo del área libre de paso de agua, 𝑨𝒍𝒊𝒃 








𝐴𝑙𝑖𝑏: Área libre de paso de agua (m
2) 
𝑄𝑝: Caudal pico de diseño (m
3/s); 0.15 m3/s 






𝑨𝒍𝒊𝒃 = 𝟎. 𝟏𝟗 𝒎
𝟐 
 
 Cálculo del área libre con colmatación 𝑨𝒍𝒊𝒃𝒄 
 
Es la menor superficie libre de paso del agua residual que cumple las condiciones anteriores (no 









𝐴𝑙𝑖𝑏𝑐: Área limpia del sistema enrejado sin considerar barrotes y con colmatación del 30 % 
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𝑨𝒍𝒊𝒃𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟕 𝒎
𝟐 
 
 Altura del tirante en el canal, 𝒉𝒂´ 
 
El ancho del canal según los datos previamente obtenidos en mediciones de campo es de 0.50 m 








ℎ𝑎´: Altura del tirante en el canal (m) 
𝐴𝑙𝑖𝑏: Área limpia del sistema enrejado sin considerar barrotes y con colmatación del 30 % (m
2); 
0.27 






𝒉𝒂´ = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒎 
 
 Altura del canal tirante de construcción, 𝒉𝒂: 
 





ℎ𝑎: Altura del tirante de construcción (m) 
ℎ𝑎´: Altura del tirante en el canal (m); 0.36 
ℎ𝑠: Altura de seguridad (m); 0,5  
 
ℎ𝑎 =  0,39 +  0,5 
 𝒉𝒂 =  𝟎, 𝟖𝟔 𝒎 
 








𝐿𝑏: Longitud de la barra (𝑚) 
ℎ𝑎: Altura del tirante de construcción (m); 0,86 m 






𝑳𝒃 = 𝟏. 𝟏𝟐 𝒎 





Tabla 18-3 Valores típicos de espesor y separación entre barras  
Espesor (e) cm 0.5 – 1  
Separación entre barras (a) cm 1.5 - 2 
Fuente: Ferrer José, 2005 








𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠: Número de barras presentes en el canal (𝑚) 
𝑏: Ancho del canal (m); 0,75  
𝑆𝑝: Separación entre barras (cm) (Valor obtenido en la tabla 18-3); 0.2 






𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 24.33 
 
𝑵𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔 = 𝟐𝟒. 𝟑𝟑 ≅ 𝟐𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 







Figura 5-3 Factor de forma de la barra 













) 𝐬𝐢𝐧 𝜽 
Ecuación 16-3 
Donde: 
ℎ: Pérdida de carga, (m) 
𝛽: Factor de forma de la barra (Valor obtenido de la figura 5-3); 1.79 
𝑆𝑝: Separación entre barras (Valor obtenido en la tabla 18-3) (m); 0.02 
𝑒: Espesor de la barra (Valor obtenido en la tabla 18-3) (m); 0.01 cm 
𝜃 : Ángulo del enrejado con la horizontal (º) 
𝑣 : Velocidad de flujo (Valor obtenido en la tabla 17-3)  antes de la reja (m/s) 
 









) 𝑠𝑒𝑛 50 
ℎ = 0.11 𝑚 
𝒉 = 𝟎. 𝟏𝟏 𝒎 < 𝟎. 𝟏𝟓 𝒎 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 
 
3.2.5.2 Gestión de sólidos 
 
El tratamiento de aguas residuales acarrea consigo la generación de subproductos, los cuales 
requieren una óptima gestión. Para conocer la cantidad de residuos sólidos provenientes del 
cribado en la planta de tratamiento de aguas residuales, se utilizó el dato del caudal medio 
determinado con anterioridad. 
Como podemos observar en la figura 14.3, elaborado por Ferrer José y Seco Aurora (2005) en el 
eje x se encuentra la apertura entre barras establecido en los anteriores cálculos, en el eje y las 
proyecciones de los sólidos recogidos durante el cribado, y las curvas indican los puntos de corte 










Figura 6-3 Estimación de producción de residuos sólidos provenientes del cribado 
Fuente: Ferrer José, 2005 


 Sólidos recogidos por día en el cribado , 𝑺𝒓𝒆𝒄𝒐𝒋𝒊𝒅𝒐𝒔 
Según los datos previamente determinados, la apertura entre barras es de 2 cm, al proyectar este 
valor hasta la curva de caudal medio, e interpolándolo hacia el eje de las y en la figura 6-3, se 
obtiene el valor de los sólidos recogidos en el proceso de cribado el mismo que tuvo un valor de 
29 m3/106m3, el cual servirá para determinar la cantidad de sólidos presentes en las barras 
mediante la siguiente expresión:  
 
𝑺𝒓𝒆𝒄𝒐𝒋𝒊𝒅𝒐𝒔 = 𝑹𝒂𝒄 ∗ 𝑸𝒎𝒅 
Ecuación 17-3 
Donde: 
𝑆𝑟𝑒𝑐𝑜𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠: Sólidos recogidos por las barras de cribado 
𝑅𝑎𝑐: Proyección entre la apertura de las barras y el volumen del cribado del agua (figura) 






∗ 9189.07 𝑚3/𝑑í𝑎 




3.2.5.3 Canal de entrada con vertedero rectangular  
 
Un canal de entrada es una estructura rectangular uniforme, que tiene como objetivo permitir la 
circulación libre de agua posterior al cribado, es ampliamente utilizado en la medición de caudales 
y en la conducción del efluente hacia las estructuras de desarenado. (Ferrer Polo, y otros, 2005). 
Para el dimensionamiento del mismo, se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
 Profundidad del canal, 𝐶𝑉 
 
𝑪𝑽 = 𝒇𝒔 ∗ 𝑯 
Ecuación 18-3 
Donde: 
𝐶𝑉: Profundidad del canal del vertedero (m) 
𝑓𝑠: Factor de seguridad (porcentaje); 10% 
𝐻: Altura de la lámina del agua (Valor obtenido en la determinación del caudal) (m); 0,25 
 
𝐶𝑉 = 1.1 ∗ 0,25 
𝑪𝑽 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝒎 
 
 Largo del canal vertedero corregido 𝐿𝑉: 
 
𝑳𝑽 = 𝒇𝒔 ∗ 𝑳 
Ecuación 19-3 
Donde: 
𝐿𝑉: Largo del canal del vertedero corregido (m) 
𝑓𝑠: Factor de seguridad. 10% 
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𝐿: Largo del canal del vertedero (m) 
 
𝐿𝑉 = 1,1 ∗ 5 
𝑳𝑽 = 𝟓, 𝟓 𝒎 
 Ancho del canal del vertedero 𝑩 




Despejando 𝐵 se obtiene 
𝑩 =
𝑸𝑷






𝐵: Acho del canal del vertedero (m) 
𝑄𝑃: Caudal punta (m
3/s); 0.15 








𝑩 = 𝟎, 𝟔𝟓 𝒎  
 










𝑞: Caudal por unidad de ancho (m2/s) 
𝐵: Ancho del canal del vertedero (m); 0.65 





















ℎ𝑐: Profundidad critica de flujo (m) 
𝑞: Caudal por unidad de ancho (m2/s); 0.19 
𝑔: Gravedad (m/s2); 9.8 
 








𝒉𝒄 = 𝟎, 𝟏𝟓 𝒎 




Para un resalto estable se considera una altura de 0,50 m  
 






𝐿𝑚: Longitud del salto (m) 
𝑝0,1: Altura de la pared del vertedero (m); 0.5 
ℎ𝑐
0,9




𝑳𝒎 = 𝟎, 𝟕𝟑 𝒎 
 
 
3.2.5.4 Desarenador aireado 
 
Un desarenador aireado es un dispositivo que permite remover partículas arenosas, además de 
favorecer procesos de oxidación, es similar a los tanques de aireación con flujo en espiral 
Estándar, pudiéndose utilizar además en la adición de reactivos químicos previo a los tratamientos 
primarios. (Ferrer Polo, y otros, 2005). Cuando el agua residual entra en la cámara de desarenado, 
las partículas de arena tienden a sedimentar en el fondo del tanque a velocidades propias del 
tamaño, peso específico y de la velocidad de giro en el tanque. 
 
A velocidades grandes de difusión de aire, la arena no se depositaría en el fondo del desarenador, 
por lo que saldría con el agua, mientras que a velocidades muy pequeñas, la materia orgánica 












   Figura 7-3 Desarenador aireado 
    Fuente: Universidad de Coruña España, 2013 
 
 
Este tipo de desarenador presta más ventajas que los desarenadores de flujo horizontal, su 
eficiencia en la remoción de grasas presentes en el efluente bajo forma de coloides es muy grande, 
razón por la cual la selección de dicho dispositivo sería acertada y favorable por la naturaleza del 
agua residual a tratar. Entre las ventajas y desventajas de estos desarenadores tenemos: 
Tabla 19-3 Ventajas y desventajas de los distintos tipos de desarenadores 
Tipo de desarenador  Ventajas  Desventajas  
Desarenador aireado  Misma eficiencia para una variación 
amplia en el flujo. 
 
Perdidas de cargas mínimas al pasar 
por el desarenador. 
 
Controlar la tasa de aireación 
permite remover una baja cantidad 
de materia orgánica putrefacta. 
  
Puede ser utilizado para mezcla 
química, pre aireación y floculación 
después del tratamiento primario. 
  
Es sencillo controlar la tasa de 
aireación una vez que se haya 
instalado el sistema. 
 
Puede generar malos olores. 
 
Se requiere mantenimiento en el 
sistema de aireación. 
  
Consumo de energía elevado. 
Desarenador de vórtice  Efectivo con variaciones de flujo 





Remoción de un alto porcentaje de 
partículas finas.  
Diseño patentado. 
 
Costos de adquisición del equipo. 
  
Las paletas pueden recoger trapos y 
basura que destruyan el mecanismo 
de funcionamiento. 
  
Se puede saturar el colector de arena 
e impedir el correcto 
funcionamiento. 
  
Necesita limpieza y supervisión 
continua. 
 
Desarenador de Flujo horizontal  No necesita un diseño complejo que 
dificulte su construcción. 
 
Con un control adecuado del flujo no 
se necesita hacer una clasificación 
posterior de los residuos. 
Es difícil mantener la velocidad del 
flujo óptima. 
 
Si no se controla el flujo, el tanque 
remueve grandes cantidades de 
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 materia orgánica, requiriendo lavar 
los residuos y clasificarlos. 
 
Fuente: (WEF, 1992) 

 Dimensionamiento del tanque desarenador aireado 
Para el dimensionamiento de un desarenador aireado, se consideraron los siguientes parámetros: 
Tabla 20-3 Información típica para el dimensionamiento de desarenadores  
Desarenador Aireado Valor 
Intervalo Típico 
Dimensiones: 
        Profundidad, m 
        Longitud, m 
        Ancho, m 
Relación ancho – profundidad 
Relación longitud – ancho 
 
Tiempo de retención a caudal punta 
(min) 
   Desarenador 
   Desengrasador 
 
Suministro de aire Nm3 /min.m de 
longitud 
 
Suministro de aire Nm3 /h. m3 de 
tanque 
 
Cantidades de arena y de espumas: 





2 – 5 
7.5 – 20 
2.5 – 7.0  
1:1 – 5:1 




2 – 5 
12 – 25 
 
 
0.15 – 0.45 
 
 
0.5 -2.0  
 
 
0.004 – 0.020 























Fuente: Tratamientos físicos y químicos de aguas residuales, Ferrer-Seco (2005) 
 
 Cálculo de la cámara de aquietamiento  
 
La cámara de aquietamiento tiene como finalidad disminuir la velocidad con la que entra el agua 
al desarenador, permitiendo el ingreso controlado del fluido para que pueda ocurrir correctamente 
el proceso de sedimentación. La incorporación del agua residual hacia el desarenador, ocurre por 
la parte inferior de la cámara,  y tiene como criterio fundamental la velocidad de ascenso del agua 
residual en la cámara, que deberá estar comprendida entre 0.04 m/s y 0.1 m/s, además del tiempo 
de retención en un rango de 30 a 60 segundos. (UFPS, 2015) 
 










𝑉𝑐𝑎: Volumen de la cámara de aquietamiento (𝑚
3) 
𝑄𝑝: Caudal punta m
3/s; 0.15 






𝑽𝒄𝒂 = 𝟓. 𝟐𝟓 𝒎
𝟑 
 








𝐴𝑐𝑎: Área superficial de la cámara de aquietamiento (m
2) 
𝑄𝑝: Caudal punta m
3/s; 0.15 











 Longitud y ancho superficial de la cámara de aquietamiento 𝑳𝒄𝒂 
 




𝐿𝑐𝑎: Longitud y ancho superficial de la cámara de aquietamiento (𝑚) 
𝐴𝑐𝑎: Área superficial de la cámara de aquietamiento (𝑚2); 2.5 
 
𝐵𝑐𝑎 = 𝐿𝑐𝑎 = √2.5 
 
𝑩𝒄𝒂 = 𝑳𝒄𝒂 = 𝟏. 𝟓𝟖 𝒎 
 
 
 Profundidad útil de la cámara de aquietamiento 𝑷𝒄𝒂 
Para determinar la profundidad útil de la cámara de aquietamiento, se calcula mediante la fórmula 
del volumen de un tanque y se despeja la variable desconocida que en este caso es la profundidad 
al resultado de la profundidad damos un valor de rango de seguridad del 10% así; 
 
𝑽𝒄𝒂 = 𝑳𝒄𝒂 ∗ 𝑩𝒄𝒂 ∗ 𝑷𝒄𝒂 
Ecuación 28-3 
Donde: 
𝑉𝑐𝑎: Volumen de la cámara de aquietamiento (𝑚
3); 5.25 
𝐿𝑐𝑎: Longitud de la cámara de aquietamiento (𝑚); 1.58 
𝐵𝑐𝑎: Ancho de la cámara de aquietamiento (𝑚); 1.58 
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𝑃𝑐𝑎 = 2.1 ∗ 1.1 
 
𝑷𝒄𝒂 = 𝟐. 𝟑𝟏 ≅ 𝟐. 𝟑𝟎 𝒎 
 
 
 Tanque desarenador aireado 
 
Cálculo del volumen del tanque desarenador, 𝑉𝑡 
 
Para el cálculo del volumen del desarenador aireado, es necesario establecer el tiempo de 
retención hidráulica (véase tabla 20-3) y el número de unidades a implementar.  
 






𝑉𝑡: Volumen de cada cámara (m
3) 
𝑄𝑝: Caudal punta (m
3/s); 8.99 
𝑇𝑟: Tiempo de retención (Valor obtenido en la tabla 20-3) (min); 12 








𝑽𝒕 = 𝟓𝟑. 𝟗𝟒 𝒎
𝟑  
𝑽𝒕 = 𝟓𝟑. 𝟗𝟒 ≅ 𝟓𝟒 𝒎
𝟑  
 
 Cálculo del ancho del tanque mediante la relación ancho profundidad, 𝑎 
 
Para el presente cálculo, se debe fijar un valor de h, es decir la altura del tanque, mediante los 

















: Relación ancho – profundidad del tanque (Valor obtenido en la tabla 20-3); [2:1] 





𝑎 = 2 ∗ 2 
𝑎 = 2 




 Cálculo de la longitud del tanque, 𝑳𝒕 
 
𝑽 = 𝒂 ∗ 𝒉 
Ecuación 31-3 
Despejando 𝐿𝑡, se obtiene 








𝐿𝑡: Longitud del tanque  (m) 
𝑉: Volumen del tanque m3; 54 
𝑎: Ancho del tanque (m); 4 






𝑳𝒕 = 𝟔. 𝟕𝟓 𝒎 
 
 Área del tanque desarenador, 𝑨𝑫 
 
𝑨𝑫 = 𝑳𝒕 ∗ 𝒂 
Ecuación 33-3 
Donde: 
𝐴𝐷: Área del tanque desarenador (m
2)   
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𝐿𝑡: Longitud del tanque (m); 6.75 
𝑎: Ancho total del tanque (m); 4 
 
𝑨𝑫 = 6.75 ∗ 4 
𝑨𝑫 = 27 𝑚
2 
 









𝑇𝑟: Tiempo de retención a gasto promedio (s)   
𝑉: Volumen de cada cámara (m3); 54 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio (𝑚
3/s); 0.11 







𝑻𝒓 = 981.82 𝑠 
𝑻𝒓 = 𝟏𝟔. 𝟑𝟒 𝒎𝒊𝒏 
 




Para que este proceso sea eficiente, es necesario un correcto y eficaz suministro de aire basándose 
en la longitud del tanque, tal como se observa a continuación: 
 




𝑄𝑙(𝑎𝑖𝑟𝑒) : Caudal del aire por longitud  (m
3/min) 





𝐿𝑡: Longitud del tanque (m); 6.75 
𝑛: Número de unidades; 2 
 
 
𝑸𝒍(𝒂𝒊𝒓𝒆) = 0.3 ∗ 6.75 ∗ 2 





 Cálculo del suministro de aire necesario 𝑸𝑽(𝒂𝒊𝒓𝒆) por volumen 
 
A diferencia del anterior, el suministro de aire se hace basándose en el volumen del tanque  
 






𝑄𝑉(𝑎𝑖𝑟𝑒) : Caudal del aire por longitud  (m
3/h) 





𝑉𝑡: Volumen del tanque (m); 54 
 
 
𝑄𝑉(𝑎𝑖𝑟𝑒) = 1 ∗ 54 









Elegimos el de mayor caudal de suministro de aire, que en este caso es el de suministro de aire 
por longitud.  
 
 Difusores para el tanque desarenador aireado 
Para cálculo del número de difusores necesarios en el tanque desarenador aireado es necesario 
conocer el caudal de difusión, el cual viene establecido por los fabricantes y su procedimiento de 
selección se indica a continuación: 
 
 Cálculo del caudal de difusión, 𝑄𝑑𝑖𝑓 
El caudal que proporcionan los difusores viene establecido en los diferentes catálogos de los 
fabricantes, los difusores se colocarán al costado del desarenador  a una altura de 0.50 m, también 
se debe tener en cuenta una pendiente de 5% para facilitar el deslizamiento de las arenas a la zona 
de almacenamiento. No habrá ningún sistema mecánico para el desplazamiento de la arena, 
únicamente mediante gravedad. (Melo García, 2016) 
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Para el diseño de la aireación del desarenador se seleccionó los difusores de burbuja gruesa en los 
cuales viene establecido el caudal de diseño para cada difusor por parte del fabricante para el caso 














Figura 8-3 Difusores de Aire Burbuja Gruesa 




 Cálculo del número de difusores, 𝑁𝑑𝑖𝑓 
 
Para el cálculo del número de difusores se necesita conocer el caudal de difusión máxima que 
puede proporcionar cada difusor, estas especificación vienen dadas de acuerdo a cada fabricante 
(FLYGT)  
 










𝑁𝑑𝑖𝑓: Número de difusores  
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𝑁𝑑𝑖𝑓 =  24.3 
𝟐𝟒. 𝟑 ≅ 𝟐𝟒 𝒅𝒊𝒇𝒖𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔  
 
 
 Selección del compresor de aire hacia el desarenador 
 
Con el número de difusores se selección el compresor mediante las características que cada 
proveedor proporciona, para este cálculo se determina primeramente la pérdida de carga en el 
desarenador y con este dato se selecciona la soplante con el caudal de aire requerido para el 
desarenador 
 
 Cálculo de la pérdida de carga en el desarenador 𝚫𝑯  
 
𝚫𝐇 = 𝒉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝒉𝒅𝒊𝒇𝒖𝒔𝒐𝒓 + 𝒉𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 + 𝒉𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓í𝒂𝒔 + 𝒉𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 
Ecuación 38-3 
Donde: 
ΔH: Pérdidas de carga totales en el tanque desarenador mca metros de columna de agua (m) 
ℎ𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎: Pérdidas de carga por elevación (m); 0 sin altura  
ℎ𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 Pérdidas de carga por difusor (m); 0.071 mca 
ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎: Pérdidas de carga por válvula (m); 0.2 mca. Válvula de corte 
ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠: Pérdidas de carga por tuberías (m); 0.15 mca 
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ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜: Pérdidas de carga por filtro (m); 0.4 mca 
𝚫𝐇 = 𝒉𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝒉𝒅𝒊𝒇𝒖𝒔𝒐𝒓 + 𝒉𝒗𝒂𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 + 𝒉𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 + 𝒉𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 
ΔH = 0 + 0.071 + 0.2 + 0.15 + 0.4 
ΔH = 0.821 𝑚𝑐𝑎 








𝚫𝐇 = 𝟖𝟎. 𝟒𝟗 𝒎𝒃𝒂𝒓 
 
Obtenida la pérdida de carga se calcula la presión que debe suministrarse a la soplante mediante 
la ecuación: 
 
𝚫𝑷 = 𝑷𝟐 − 𝑷𝟏 
Ecuación 39-3 
 
Despejando 𝑃2, se obtiene: 
𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 +  𝚫𝑷 
Ecuación 40-3 
Reemplazando datos se obtiene: 
 
𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 + 𝒉𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝒉𝒅𝒊𝒇𝒖𝒔𝒐𝒓 + 𝒉𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂 + 𝒉𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓í𝒂𝒔 + 𝒉𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐  
Ecuación 41-3 
Donde: 
Δ𝑃: Variación de la presión (mbar) 
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𝑃2: Presión que debe suministrar la soplante (mbar) 
𝑃1: Presión atmosférica de la parroquia Izamba (mbar); 1025 (kinkaa, 2017) 
 
𝑃2 = 1025 + 80.49  
𝑃2 = 1105.49 𝑚𝑏𝑎𝑟 
Δ𝑃 = 𝑃2 − 𝑃1 
Δ𝑃 = 1105.49 − 1025 
𝚫𝑷 = 𝟖𝟎. 𝟒𝟗 𝒎𝒃𝒂𝒓 
 
Para determinar la soplante adecuada se debe utilizar los datos de presión de la soplante y el 













 Figura 9-3 Catálogo del proveedor para la selección de la soplante 
 Fuente: Proveedor Pedro Gil, 2016 
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Del resultado de la tabulación se obtiene que la soplante adecuada para este desarenador es el 
modelo 30.30/DN-80, con una potencia de 1.27 kW y caudal de la soplante máximo es de 4.11 
m3aire/min. 
 
 Estimación de arena recolectada en el tanque desarenador aireado 
 
En este tipo de pretratamiento se puede obtener un residuo de carácter arenoso, el cual se puede 
estimar mediante un valor de volumen de arena, típico en un m3 de agua residual urbano (0.015 
l/m3) Tabla 20-3 
 
 Cálculo de la cantidad de arena recogida en el desarenador, 𝑉𝑎 
 
𝑽𝒂 = [   ]𝒂𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑭𝒑 
Ecuación 42-3 
Donde: 
𝑉𝑎: Arena producida (m3/s)  
[   ]𝑎: Concentración de arena en agua (m
3/m3); 1.5*10-5 
𝑄𝑚𝑑: Caudal medio (m
3/s); 0.11 
𝐹𝑝: Factor punta; 1.41 
 
𝑉𝑎 = 1.5 ∗ 10
−5 ∗ 0.11 ∗ 1.41 












 Cálculo de la zona de lodos del desarenador  
 








𝐿’: Longitud de la primera placa de entrada del desarenador (m)  






𝑳’ = 𝟐. 𝟐𝟓 𝒎 
 
 Altura de la zona de lodos de la primera placa , 𝐻’: 
 
El diseño del desarenador aireado establece que debe dimensionarse a una pendiente del 5% a 
10%, para la descarga de lodos ubicada en el primero tercio de la unidad desarenadora 
 




𝐻’: Altura de la zona de lodos de la primera placa (m)  
𝐿’: Longitud de la primera parte del desarenador (m); 2.25 m  
62 
 
𝑋: Pendiente de la primera placa en el fondo del desarenador (%); 10%  
𝐻′ = 2.25 ∗ 0.1 
𝑯′ = 𝟎. 𝟐𝟑 𝒎 
 








𝐿′′: Longitud de la placa de salida del desarenador (m)  






𝑳′′ = 𝟒. 𝟓 𝒎 
 








𝑋′: Pendiente de la segunda placa en el fondo del desarenador (%)  
𝐻′: Altura de la zona de lodos de la primera placa (m); 0.23 m  








𝑋′ = 0.05 
𝑿′ = 𝟓% 
 
 Volumen del tanque de limpieza de lodos , 𝑉′: 
 
𝑽′ = 𝑽𝒅 ∗ 𝑽% 
Ecuación 47-3 
Donde:  
𝑉′: Volumen del canal de limpieza de la zona de lodos de cada desarenador (m3) 
𝑉𝑑: Volumen útil de cada desarenador (m3); 54 
𝑉%: Porcentaje acumulación de lodos en el canal de limpieza (%); 0.05% 
 
𝑉′ = 54 ∗ 0.05 
𝑽′ = 𝟐. 𝟕 𝒎𝟑 
 
 Dimensiones del canal de limpieza de la zona de lodos 
𝐿𝑐𝑙: Longitud del canal de limpieza (m); 4 m (Ancho del desarenador)  
𝐻𝑐𝑙: Alto del canal de limpieza (m); 0.68 m  
𝐴𝑐𝑙: Ancho del canal de limpieza (m); 1.0 m 
 




 Lámina o carga sobre la cresta del vertedero de salida, 𝐻𝑣: 
𝑯𝒗 = (
𝑸𝒑







𝐻𝑣: Lámina o carga sobre la cresta del vertedero de salida (m)  
𝑸𝒑: Caudal de punta (𝑚3/s); 0.15 












𝐻𝑣 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓 𝒎 
 








𝑣𝑣: Velocidad sobre el vertedero de salida (m/s) 
𝑄𝑝: Caudal de punta (m
3/s); 0.15 
𝐻𝑣: Lámina o carga sobre la cresta del vertedero de salida (m); 0.075 








𝒗𝒗 = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔 
 
 Ancho mínimo del canal de recolección del agua desarenada 𝐴𝑟𝑑: 
 
𝐴𝑟𝑑: = 𝟎. 𝟑𝟔 ∗ 𝒗𝒗
𝟐





𝐴𝑟𝑑: Ancho mínimo del canal de recolección del agua desarenada (m)  
𝐻𝑣: Lámina o carga sobre la cresta del vertedero de salida (m); 0.075 
𝑣𝑣: Velocidad sobre el vertedero de salida (𝑚/s); 0.5 
 
𝐴𝑟𝑑 = 0.36 ∗ 0.5
2




𝐴𝑟𝑑 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒎 
 
 
Se tomará como ancho para este canal 1.00 m 
 
 




La coagulación es el primer paso de desestabilización de las partículas en suspensión provenientes 
del agua residual, ocurre al adicionar productos químicos para lograr desestabilizar las cargas 
eléctricas del sistema coloidal, para lo cual existen varios coagulantes, empleados en el proceso 





 Floculación  
 
Es el siguiente paso destinado a facilitar la depuración, consiste en generar entre si puentes de 
hidrógenos (coagulante-partícula) y posteriormente una malla tridimensional de coágulos 
llamados flóculos, los cuales poseen una mayor densidad y son sedimentados con mayor facilidad. 
Para que esto suceda es necesario la adición del coagulante y una apropiada velocidad de 
agitación. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
Este proceso ocurre en el tanque de mezcla, en el cual se establece la dosificación óptima del 
coagulante y la apropiada velocidad de agitación. Para la tratabilidad del agua residual 
inicialmente se seleccionó un tratamiento con sulfato de aluminio, pero al observar que su efecto 
sobre las aguas residuales no tenía la suficiente efectividad se eligió un tratamiento más efectivo 
con Policloruro de aluminio (PAC) que es una sal de aluminio polimerizada con mejor efectividad 
en el tratamiento de aguas residuales. 
 
 Calculo de la concentración óptima de PAC; 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑃𝐴𝐶 
 
𝑪𝟏𝑽𝟏 = 𝑪𝟐𝑽𝟐 
Ecuación 51-3 








𝐶2: Concentración óptima de PAC; ppm 
𝐶1: Concentración de la solución patrón de PAC; ppm 
𝑉1: Volumen adicionado de la solución patrón de PAC; L 








𝐶2 = 400 𝑝𝑝𝑚 
𝐶2 = 400 
𝑚𝑔
𝐿⁄  





3.2.5.6 Tanque Mezclador 
 
 Mezclado 
Es una de las operaciones unitaria de suma importancia en el tratamiento de aguas residuales, en 
este proceso se adicionan químicos al agua residual para mejorar las propiedades físicas y 
químicas del agua mediante la generación de una turbulencia proporcionada por los diferentes 
mezcladores, ya sean estáticos o mecánicos, gran parte de las operaciones relacionadas al 
tratamiento de aguas residuales se clasifica en continuas y rápidas continuas. (METCALF & 
EDDY, 1995) 
 
 Mezcla rápida continua de productos químicos 
En este proceso el principal objetivo es mezclar completamente una sustancia con otra. La mezcla 
rápida puede durar desde una fracción de segundo, hasta alrededor de 30 segundos y se puede 
llevar a cabo mediante sistemas como: resaltos hidráulicos en los canales, dispositivos Venturi, 
conducciones, por bombeo, mediante mezcladores estáticos o mezcladores mecánicos, en estos 
últimos, las turbulencias se consiguen mediante la aportación de energía con impulsores giratorios 
como paletas, hélices y turbinas. (METCALF & EDDY, 1995) 
 
 Mezcladores de hélice y turbina  
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En el proceso de tratamiento de aguas residuales, el mezclado se suele llevar a cabo en régimen 
de flujo turbulento, por regla general, cuanto mayor sea la velocidad y turbulencia, mayor será la 
efectividad de mezclado. (METCALF & EDDY, 1995) 
 
 Agitadores de paleta  
Los agitadores de paletas o agitadores de flujo axial, que tienen como objetivo la homogenización 
de los químicos que entran en contacto con el agua residual, generado corrientes paralelas al eje 
del impulsor. La producción de un buen flóculo requiere generalmente de un tiempo de detención 
de entre 10 y 30 minutos. Se ha podido constatar que una velocidad lineal de 0.6 a 0.9 m/s, crea 
suficiente turbulencia sin romper los flóculos. (METCALF & EDDY, 1995) 
 
 Mezcla continua en reactores y tanques de retención 
 
Su principal objetivo consiste en mantener en un estado de mezcla completa el contenido del 
reactor o del tanque de retención, puede llevarse a cabo mediante diversos sistemas como: 
mezcladores mecánicos, mecanismos pneumáticos mezcladores estáticos y mezcladores por 
bombeo. (METCALF & EDDY, 1995) 

 Dimensionamiento del tanque de mezcla 
 
Para el dimensionamiento del tanque de mezcla es necesario utilizar el caudal punta con una 
pérdida del 5%  para la remoción de lodos que serán enviados a lecho de secado. 
 
 Volumen del tanque de mezcla 𝑉𝑇𝑀: 
 
El tiempo de retención necesario para una adecuada floculación en tanques de turbina se observa 





Tabla 21-3 Parámetros de diseño para mezcladores de turbina 
 Parámetros Medida 
Gradiente de velocidad (s-1 ) 500 - 1000 
Tiempo de retención (h) 0.5 – 2 
Relación geométrica 1:1 – 3:1 




Utilizaremos un tiempo de retención de 0.5 horas, para los cálculos pertinentes. 
 
𝑽𝑻𝑴 = 𝑸𝒑 ∗ 𝑻𝒓𝒉 
Ecuación 53-3 
Donde: 
𝑉𝑇𝑀: Volumen del tanque de mezcla (m
3) 
𝑄𝑝      : Caudal de punta (𝑚3/s); 0.15 
𝑇𝑟ℎ: Tiempo de retención (s); 1800 (30 min) 
 
𝑉𝑇𝑀 = 0.15 ∗ 1800 
𝑉𝑇𝑀 = 270 𝑚
3 
𝑉𝑇𝑀 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑳 
 
 Diámetro de la cámara de mezcla, ∅𝑀: 
 
∅𝑴 = √






∅𝑴: Diámetro de la cámara de mezcla (m) 
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𝑉𝑇𝑀: Volumen del tanque mezcla (𝑚3); 270 
𝑎: Relación geométrica adimensional (Valor obtenido en la tabla 21-3); 2  
𝑏: Relación geométrica adimensional (Valor obtenido en la tabla 21-3); 1 
 
∅𝑀 = √




∅𝑴 = 𝟖. 𝟖𝟑 𝒎 
 
 Profundidad de la cámara de mezcla 𝐻: 
 






𝐻: Altura de la cámara de mezcla  (m);  
𝑏: Relación geométrica adimensional; 1 
𝐷𝑀: Diámetro de la cámara de mezcla (m); 8.83 
𝑎: Relación geométrica adimensional; 2  
 




𝑯 = 𝟒. 𝟒𝟐 𝒎 
 




Se recomienda la implementación de 4 deflectores, colocados verticalmente en los muros del 








𝑊𝑑: Anchura de los deflectores (m)  







𝑾𝒅 = 𝟎. 𝟖𝟖 𝒎 

 Cálculos para el agitador de paletas  
 








𝐷𝐼: Diámetro del impulsor (m)  








𝑫𝑰 = 𝟐. 𝟗𝟒 𝒎 
 
 
 Altura del impulsor con respecto al fondo, 𝑯𝑰 
 
𝑯𝑰 = 𝑫𝑰 
Ecuación 58-3 
Donde: 
𝐻𝐼: Altura del impulsor con respecto al fondo 
𝐷𝐼: Diámetro del impulsor (m); 2.94 
 
𝑯𝑰 = 𝟐. 𝟗𝟒 𝒎 
 








𝐴𝑃𝐼: Ancho de las palas del impulsor (m) 

















𝐿𝑃𝐼: Longitud de las palas del impulsor (m) 






𝑳𝑷𝑰 = 𝟎. 𝟕𝟒 𝒎 








𝐿𝑃𝐼: Longitud de las palas del impulsor (m) 






𝑳𝑫𝑪 = 𝟎. 𝟑𝟕 𝒎 
 
 










𝑆𝐷𝐶: Diámetro del disco central (m) 






𝑺𝑫𝑪 = 𝟐. 𝟐 𝒎 
 
 Número de Reynolds, 𝑁𝑅𝐸 
 
Tabla 22-3 Propiedades del agua a distintas temperaturas 
TEMPERATURA  





(𝝁∗𝟏𝟎-3) 𝑵.𝒔/𝒎𝟐  
VISCOSIDAD 
CINEMATICA 
(𝝑∗𝟏𝟎-𝟔) 𝒎2/𝒔  
TENSIÓN 
SUPERFICIAL 
(𝝈) 𝑵/𝒎  
0  999.8  1.781  1.785  0.0756  
5  1000.0  1.518  1.519  0.0749  
10  999.7  1.307  1.306  0.0742  
15  999.1  1.139  1.140  0.0735  
20  998.2  1.002  1.003  0.0728  
25  997.0  0.890  0.893  0.0720  
30  995.7  0.798  0.800  0.0710  










𝑁𝑅𝐸: Número de Reynolds; adimensional 
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𝐷𝐼: Diámetro del impulsor (m); 2.94 
𝑛𝑟𝑒𝑣: Número de revoluciones según la prueba de jarras (rpm) 100 
𝜌: Densidad del agua a 15°C (Kg/m3); 999.1 




2.942 ∗ 100 ∗ 991.1
1.139 ∗ 10−3
 
𝑵𝑹𝑬 = 𝟕𝟓𝟐. 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎
𝟔 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐  
 
 Potencia aplicada al agua residual, 𝑃 
Es necesario determinar la potencia a aplicar en el agua residual para que no exista un 
dimensionamiento inferior o superior al que se necesita  
 
𝑷 = 𝝁 ∗ 𝑽 ∗ 𝑮𝟐 
Ecuación 64-3 
Donde: 
𝑃: Potencia útil a aplicar al agua residual (Watt) 
𝑣: Viscosidad dinámica (𝑁𝑠 𝑚2⁄ ); 1.139*10
-3  
𝑉: Volumen del tanque de mezcla (m3); 270 
𝐺: Gradiente de velocidad (Valor obtenido de la tabla 21-3) (s-1); 750  
 







𝑃 = 172985.63 𝑊 
𝑃 = 173 𝐾𝑤 
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𝑷 = 𝟏𝟕𝟑 𝑲𝒘 ∗
𝟏 𝑯𝑷
𝟎. 𝟕𝟑𝟔 𝑲𝒘
= 𝟐𝟑𝟓. 𝟎𝟓 𝑯𝑷 
 
 Velocidad de rotación, 𝑁; 
Tabla 23-3 Número de potencia para diferente tipo de impulsores 
Impulsor Régimen laminar Régimen turbulento 
Hélice, paso cuadrado, 3 palas 
 
41.00 0.32 
Hélice, paso de dos, 3 palas 
 
43.5 1.00 
Turbina, 6 palas planas 
 
71.00 6.30 
Turbina, 6 palas curvas 
 
70.00 4.80 
Turbina ventilador, 6 palas 
 
70.00 1.65 




Paleta plana, 6 palas 
 
36.5 1.70 
Turbina cerrada, 2 palas curvas 
 
97.5 1.08 













𝑁: Número de revoluciones por minuto para una mezcla eficaz  (rpm) 
𝑃: Potencia (W); 172985.63 
𝐾: Número de potencia (Valor obtenido en la tabla 23-3) (adimensional); 6.3  
𝜌: Densidad del agua a 15°C (Kg/m3); 999.1 






6.3 ∗ 999.1 ∗ 2.945
3
 




𝑵 = 𝟑𝟏 𝒓𝒑𝒎 
 
 Cálculo de la dosificación óptima de PAC  
 
 Volumen de dosificación de la solución de PAC por día 𝑫𝑷𝑨𝑪 
 
Algunos de los datos son adquiridos de los cálculos anteriormente realizados 
 
𝑫𝑷𝑨𝑪 =





𝐷𝑃𝐴𝐶: Volumen de la dosificación de la solución de PAC  del tanque de mezcla (L/día) 
𝑉𝑇𝑀: Volumen del tanque mezclador (L); 270000 
𝐷𝑃𝐴𝐶 𝑗𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠: Dosis óptima del volumen de PAC en la prueba de jarras (mL); 8 






𝐷𝑝𝑎𝑐 = 2160000 𝑚𝐿 
 
𝑫𝒑𝒂𝒄 = 𝟐𝟏𝟔𝟎 𝑳/𝒅𝒊𝒂 
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 Cantidad de Policloruro de Aluminio 𝐂𝑷𝑨𝑪 
 
𝐂𝑷𝑨𝑪  =  𝐂𝐨𝐧𝐜𝑷𝑨𝑪 ∗ 𝑫𝑷𝑨𝑪 
Ecuación 67-3 
Donde: 
C𝑃𝐴𝐶: Cantidad de policloruro de Aluminio en peso por día (Kg/día)     
Conc𝑃𝐴𝐶: Concentración de PAC óptimo en la prueba de jarras; 0,4 g/L 
𝐷𝑃𝐴𝐶: Volumen de la dosificación de la solución de PAC del tanque de mezcla (L/día); 2160 
 
C𝑃𝐴𝐶  =  0.4 ∗  2160 
C𝑃𝐴𝐶  =  864 g/día 
𝐂𝑷𝑨𝑪  =  𝟎. 𝟖𝟔 𝐊𝐠/𝐝í𝐚 
 
 Precio de PAC por día, 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝑷𝑨𝑪∗𝒅í𝒂 
 
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝑷𝑨𝑪∗𝒅í𝒂  = 𝐂𝑷𝑨𝑪 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑷𝑨𝑪 


















El uso de un sedimentador es fundamental después de la mezcla de los reactivos químicos, donde 
se elimina toda la materia que se encuentra suspendida en la fase liquida mediante decantación, 
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utilizando la gravedad como aliada en el proceso de sedimentación. A lo largo del tiempo, la 
sedimentación fue y seguirá siendo el método más utilizado en los sistemas de tratamiento de 
agua dulce como de agua residual. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
 Sedimentación Floculenta 
 
Se refiere a una suspensión bastante diluida de partículas que se agregan, o floculan durante el 
proceso de sedimentación. Al unirse, las partículas aumentan de masa y se sedimentan a mayor 
velocidad. Su función primordial el eliminar los flóculos químicos de los tanques de 
sedimentación. (METCALF & EDDY, 1995) 
 
Tabla 24-3 Información típica para el dimensionamiento de tanques de decantación primaria 
Característica Valor 
Intervalo Típico 
Tiempo de retención  a caudal 
punta (h) 
≤ 1 0.5 
Carga sobre vertedero a caudal 
punta (m3/m.h) 
 40 40 
Calado (m) 2.5 – 3.5  3 
Carga superficial a caudal punta 
(m3/m2.dia) 
60 – 300 150 
Angulo de inclinación  60° 60° 
Fuente: Tratamientos físicos y químicos de aguas residuales, Ferrer-Seco (2005) 
 
 Dimensionamiento de un sedimentador (decantador primario) de alta tasa 
 
Para el dimensionamiento del decantador debemos conocer que el número de Reynolds debe ser 
menor a 500, la característica crítica de funcionamiento (Sc) es 1.00 para láminas paralelas, con 
una separación entre placas de 5 a 8 cm y un ángulo de inclinación de 60°. (Pérez, 1981) 
 










𝐴𝑠: Área de sedimentación (m
2) 
𝑄𝑝: Caudal punta (m
3/s). 0.15  







𝑨𝒔 = 𝟔𝟒. 𝟗𝟒 𝒎
𝟐 
 








𝑣𝑜: Velocidad promedio de flujo entre placas inclinadas (cm/s) 
𝑄𝑝: Caudal punta (m
3/s); 0.15 
𝐴𝑠: Área de sedimentación (m
2); 64.94 




64.94 ∗ sin 60 
 
𝑣𝑜 = 2.667 ∗ 10
−3 𝑚/𝑠 
𝒗𝒐 = 𝟎. 𝟐𝟔 𝒄𝒎/𝒔 
 










𝐿𝑟: Longitud relativa del sedimentador (m) 
𝐼: Longitud recorrida a través de la placa (m); 1.20 







𝑳𝒓 = 𝟐𝟎  
 








𝑁𝑅𝐸: Número de Reynolds (Adimensional) 
𝑣0: Velocidad promedio de flujo entre placas inclinadas (m/s); 2.667*10
-3 
𝑑𝑝: Ancho del conducto o espaciamiento entre placas (m); 0,06 𝑚  















𝑁𝑅𝐸 = 𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟕 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓 
 
 
 Longitud de transición, 𝐿′: 
 
𝑳′ = 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 ∗ 𝑵𝑹𝑬 
Ecuación 72-3 
Donde: 
𝐿′: Longitud de transición (m) 
𝑁𝑅𝐸: Número de Reynolds (Adimensional); 140.37 
 
𝐿′ = 0,013 ∗ 140.37 
 
𝑳′ = 𝟏. 𝟖𝟐 
 
 
 Longitud relativa del sedimentador de alta tasa en la longitud de transición, 𝐿𝑐𝑟: 
 
 
𝑳𝒄𝒓 = 𝑳𝒓 − 𝑳′ 
Ecuación 73-3 
Donde: 
𝐿𝑐𝑟: Longitud relativa del sedimentador de alta tasa en la longitud de transición  
𝐿𝑟: Longitud relativa del sedimentador; 20 
𝐿′: Longitud de transición (m); 1.82 
 
𝐿𝑐𝑟 = 20 − 1.82 
 














𝑣𝑆𝐶: Velocidad de sedimentación critica (
𝑐𝑚
𝑠⁄ ) 
𝑆𝐶: Característica crítica de funcionamiento para láminas paralelas (Adimensional); 1 
𝑣0: Velocidad promedio de flujo entre placas inclinadas (m/dia); 224.64 
𝐿𝑐𝑟: Longitud relativa del sedimentador de alta tasa en la longitud de transición; 18.18 




𝑠𝑒𝑛 60 + (18.18 ∗ 𝑐𝑜𝑠 60)
 
 
















𝑡𝑟𝑝: Tiempo de retención en las placas (min) 
𝐼: Longitud recorrida a través de la placa (m); 1.82 m  
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𝑣0: Velocidad promedio de flujo entre placas inclinadas (
𝑚







𝑡𝑟𝑝 = 682.41 𝑠 
𝒕𝒓𝒑 = 𝟏𝟏. 𝟑 𝒎𝒊𝒏 
 
 









𝑇𝑅𝐻: Tiempo de retención (min) 
𝐴𝑠: Área de sedimentación (𝑚
2); 64.94 𝑚2 
𝐻𝑠: Altura total o calado (m); 3 m 
𝑄𝑝: Caudal de punta (
𝑚3
𝑠⁄ ); 0,15 
𝑇𝑅𝐻 =
 64.94 ∗ 3
0,15
 
𝑇𝑅𝐻 = 1298.8 𝑠 
𝑇𝑅𝐻 = 21.65 𝑚𝑖𝑛 
 
 










𝑎𝑠: Ancho del sedimentador (m) 








𝒂𝒔 = 𝟓. 𝟕 𝒎 
 
 Longitud del sedimentador, 𝑙𝑠: 
 
𝒍𝒔 = 𝒂 ∗ 𝟐 
Ecuación 78-3 
Donde: 
𝑙: Longitud del sedimentador (m) 
𝑎: Ancho del sedimentador (m); 5.7 
 
𝑙𝑠 = 5.7 ∗ 2 
𝒍𝒔 = 𝟏𝟏. 𝟒 𝒎 
 










𝑁𝑝: Número de placas por modulo (Unidad) 
𝑙: Longitud del sedimentador (m); 11.4 
𝑑𝑝: Separación entre placas (según bibliografía) (m); 0,060 m  
𝑒𝑝: Espesor de las placas (según bibliografía)  (m); 0,01 m 
𝜃: Angulo de inclinación del elemento de sedimentación de alta tasa (grados); 60° 
 
𝑁𝑝 =
[13.14 ∗ sin 60] + 0,060
0,060 + 0,01
 
𝑵𝒑 = 𝟏𝟒𝟐 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂𝒔 
 
 Volumen del sedimentador, 𝑽𝒔: 
 
𝑽𝒔: = 𝒍 ∗ 𝒂 ∗ 𝒉 
Ecuación 80-3 
Donde: 
𝑉: Volumen del sedimentador (𝑚3) 
𝑙: Longitud del sedimentador (m); 11.4 
𝑎: Ancho del sedimentador (m); 5.7 
ℎ: Altura del sedimentador (m); 3 
 
𝑉𝑠: = 11.4 ∗ 5.7 ∗ 3  





 Dimensionamiento de altura: 
 
𝑯𝒔𝒑: Altura del agua sobre las placas: 0,22m  
𝑯𝒑: Altura de ubicación de las placas: (1.200*sen (60)) = 1,040m 
𝑯𝒅𝒑: Altura por debajo de las placas: 1,24m  
 
3.2.5.8 Filtro rápido  
 
Los filtros rápidos son dispositivos encargados de retener las partículas presentes en el agua, que 
no llegaron a eliminarse completamente en el proceso de sedimentación. En este proceso, el agua 
atraviesa el lecho filtrante (multicapa) a una velocidad mayor que en los filtros lentos.  Los filtros 
rápidos están constituidos por un depósito de hormigón abierto, un falso fondo de hormigón o de 
material plástico, donde se colocaran los orificios de drenaje y de inyección de agua de lavado, el 
lecho filtrante situado sobre el falso fondo, canales de entrada de agua, canales de recogida de 
agua de lavado y agua filtrada. (Tejero, y otros, 2011) 
Se eligió dimensionar este tipo de filtro rápido debido a su alta eficacia en el tratamiento de aguas 
residuales, una de las características principales de esta unidad es la de ayudar a mejorar la calidad 
del agua, debido a la presencia de zeolita y arena en su estructura. Este tipo de filtro proporciona 
las condiciones adecuadas para la retención de detergentes que no llegaron a eliminarse en los 
anteriores procesos, permitiendo la reducción de las concentraciones de tensoactivos hasta valores 
por debajo de la norma.   

 Dimensionamiento del filtro de arena  
 
Para el dimensionamiento de filtros rápidos, se establecen las siguientes consideraciones de 
diseño: 
Tabla 25-3 Criterios de diseño típicos para filtros rápidos 
Características Filtro rápido  
Rango de filtración (m/hora) 5 a 15 
Tamaño del lecho (m2) 50 a 100 
Profundidad del lecho (m) 
Arena 
 
0.5 a 1.00 
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Material adsorbente (Zeolita) 0.4 
Grosor de la arena 
Tamaño efectivo (mm) 
Coeficiente de uniformidad 
 
0.4 a 0.7 
1.4 a 1.7 
Altura del drenaje (m) 0.10 a 0.25 
Requerimiento de agua de lavado (% del caudal 
tratado) 
 
1 a 6 
Fuente: Tratamientos físicos y químicos de aguas residuales, Ferrer-Seco (2005) 
 
 
 Número de filtros  
Para el cálculo del número de filtros se utiliza la expresión establecida por Morril y Wallace  
 
𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟒√𝑸 
Ecuación 81-3 
Dónde: 
𝑛: Número de unidades del filtro  
𝑄: Caudal punta (m3/día); 12956.6  
 
𝑛 = 0.044√12956.66 
 
𝑛 = 5.00 
 
















𝐴𝐹: Área del filtro (m
2) 
𝑄𝑝 = Caudal punta m
3/h; 539.86 










 Coeficiente de mínimo costo 𝑲𝑪 
 
Este coeficiente favorece en la determinación de una estabilidad económica entre todos los 










𝐾𝑐: Coeficiente de mínimo costo (adimensional) 






𝐾𝑐 = 1.7 
 
 
 Cálculo de la longitud del filtro rápido 𝑳𝑭 
 





𝐿𝐹: Longitud del filtro (m) 
𝐴𝐹 = Área del filtro m
2; 54 
𝐾𝑐: Coeficiente de mínimo costo (adimensional); 1.7 
 
𝑳𝑭 = √𝟓𝟒 ∗ 𝟏. 𝟕 
 
𝑳𝑭 = 𝟗. 𝟓𝟖 𝒎 
 
 








𝑎𝐹: Ancho del filtro (m) 
𝐴𝐹 = Área del filtro m
2; 54 







𝒂𝑭 = 𝟓. 𝟔𝟒 𝒎 
 




La altura de la unidad filtrante queda establecida por todos los elementos presentes en el filtro, 
tales como espesores de las capas, altura del agua sobre el lecho filtrante, altura del falso fondo, 
basado en los criterios de MARRON (LIMA, 1999). 
 
Tabla 26-3 Criterio de diseño para un filtro de arena  
Parámetro  Valor  
Altura del borde libre (cm) 20-40 
Altura del agua sobre la superficie de lecho (cm) ≥ 40 
Pendiente del fondo del lecho (%) ≥12,5  
Separación de las losas/ladrillos (cm)  2-3 
Ancho de las losas/ladrillos (cm) 10-15 
Velocidad de descarga de lavado (m/s) 0,02 
Velocidad en el canal de lavado (m/s) 1-1,5 
Fuente: (Marron, 1999) 
 
𝒉𝑭 = 𝑭𝑺(𝒉𝑨𝒈𝒖𝒂 + 𝒉𝑳𝒆𝒄𝒉𝒐.𝒇 + 𝒉𝑪𝑺 + 𝒉𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆) 
Ecuación 86-3 
Dónde: 
𝐹𝑆: Factor de seguridad: 10 (%) 
ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎: Altura de la capa de agua sobrenadante (Valor considerado de la Tabla 25-3) (m): 0.4 
ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜.𝑓: Altura del lecho filtrante arena (Valor considerado de la Tabla 25-3) (m): 0.60 
ℎ𝑐𝑠 : Altura de la capa de soporte (Zeolita) (Valor considerado de la Tabla 25-3) (m): 0.4 
ℎ𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒: Altura del lecho de soporte para el drenaje (Valor considerado de la Tabla 25-3) (m): 
0.20 
 
ℎ𝐹 = 1.10 ∗ (0.40 𝑚 + 0.60 𝑚 + 0.4 𝑚 + 0.20) 
 
𝒉𝑭 = 𝟏. 𝟕𝟔 𝒎 
 
 
 Dimensionamiento Sistema de drenaje 
 
Tabla 27-3 Criterios de diseño para el sistema de drenaje 
Parámetro  Valor  
Separación de los laterales (m) 1-2  
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Diámetros de los orificios laterales (mm)  6,5-15,8 
Espaciamiento de los orificios de laterales (cm) 7,5-25 
Altura entre tubo y fondo del filtro (cm) 3,5 
Velocidad en orificio (m/s) 3-5 
Fuente: (ROMERO, 2002) 
 
 Cálculo del número de laterales, 𝑁𝐿 
 








𝑁𝐿: Número de laterales perforadas de drenaje (unidades) 
𝑛𝐿: Número de laterales por lado 
𝐿𝐹 = Longitud del filtro (m): 9.58  
𝑆𝐸𝐿 = Separación entre laterales (Valor considerado de la Tabla 27-3) (m): 2  
 
𝑁𝐿 =




𝑵𝑳 = 𝟗. 𝟓𝟖 ≅ 𝟏𝟎  
 
𝑵𝑳 = 𝟏𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 
 












𝐴𝑜𝐿: Área de los orificios laterales en el sistema de drenaje (m
2) 






𝐴𝑜𝐿 = 0,00008 𝑚
2 
𝑨𝒐𝑳 = 𝟎. 𝟖 𝒄𝒎
𝟐 
 
 Cálculo del caudal en cada orificio 𝑸𝒐 
 
 
𝑸𝒐 = 𝑨𝒐𝑳 ∗ 𝒗𝟎 
Ecuación 89-3 
Dónde: 
𝑄𝑜: Caudal en cada orificio de salida 
𝐴𝑜𝐿 = Área de los orificios laterales (m
2); 0.00008 
𝑣0 = Velocidad mínimo en los orificios (Valor considerado de la Tabla 27-3) (m/s): 3 
 
𝑄𝑜 = 0.00008 ∗ 3 








Para este dimensionamiento se utilizan las consideraciones de diseño tanto para el efluente como 
para el afluente que se incorporara o sale de la unidad de tratamiento respectivamente, tal como 
se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 28-3 Criterio de diseño para tuberías de salida en agua filtrada 
Parámetro  Valor (m/s) 
Velocidad de diseño (afluente) 0,3-12 
Velocidad de diseño (efluente) 0,9-1,8 
Fuente: (ROMERO, 2002) 
 
 








𝐷𝑡𝑒: Diámetro de la tubería de entrada (efluente) (m) 
𝑄𝑝 = Caudal punta (m
3/s); 0.15 







𝐷𝑡𝑒 = 0.37 𝑚 
 










𝐷𝑡𝑎: Diámetro de la tubería de salida (afluente) (m) 
𝑄𝑝 = Caudal punta (m
3/s); 0.15 







𝐷𝑡𝑎 = 0.18 𝑚 
 
 
 Dimensionamiento del sistema de lavado de filtro 
 
 Cálculo del caudal de lavado 𝑸𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 
 
𝑸𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 = 𝑨𝑭 ∗ 𝒗𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 
Ecuación 92-3 
Dónde: 
𝑄𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜: Caudal de lavado óptimo para el filtro 
𝐴𝐹 = Área del filtro (m
2); 54 




𝑄𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 54 ∗ 0.02 
 
𝑄𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = 1.08 𝑚
3/𝑠 = 64.8 𝑚3/𝑚𝑖𝑛  
 










∗ 5 𝑚𝑖𝑛 
 












𝐴𝐶𝐿: Área del canal de lavado (m
2) 
𝑄𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 = Caudal de lavado (m
3/s); 1.08 






𝑨𝑪𝑳 =  𝟎. 𝟕𝟐  𝒎
𝟐  
 




𝒃𝑪𝑳 = √𝑨𝑪𝑳 
Ecuación 94-3 
Dónde: 
𝑏𝐶𝐿: Ancho del canal de lavado (m) 
𝐴𝐶𝐿 = Área del canal de lavado (m
2); 0.72 
 
𝑏𝐶𝐿 = √0.72 




 Cálculo de la velocidad óptima del lavado de filtro 𝒗ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂 
 
𝒗ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂 = 𝑪𝒖 ∗ 𝑻𝒆 
Ecuación 95-3 
Dónde: 
𝑣ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎: Velocidad óptima de lavado 
𝐶𝑢 = Coeficiente de uniformidad (Valor considerado de la Tabla 25-3): 1,8 
𝑇𝑒 = Tamaño efectivo (Valor considerado de la Tabla 25-3): 0,4 (mm) 
 
𝑣ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 1,8 ∗ 0,4 
𝒗ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂 = 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎/𝒎𝒊𝒏 
 
 Cálculo del volumen de agua requerida para el lavado del filtro 𝑽𝑳𝑭 
 





𝐴𝐹 = Área del filtro (m
2); 54 
𝑣ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = Velocidad óptima del lavado de filtro (m/min); 0.72 
𝑡𝐿𝐹 = Tiempo óptimo de lavado: 10 (𝑚𝑖𝑛) 
 
𝑉𝐿𝐹 = 54 ∗ 0.72  ∗ 10 
𝑽𝑳𝑭 = 𝟑𝟖𝟖. 𝟖 𝒎
𝟑 
 
3.2.5.9 Tanque de desinfección 
 
Un tanque de desinfección es una unidad de tratamiento terciario, utilizada para autenticar un 
correcto tratamiento del agua residual. Los compuestos más utilizados para la desinfección del 
agua residual tratada son el cloro gas (Cl2), el hipoclorito de sodio y calcio (NaClO), (CaClO) 
respectivamente, estos últimos son los más utilizados en las plantas de tratamiento, donde la 
simplicidad y seguridad son  ampliamente importantes que el coste. La utilización del cloro gas 
es relativamente económica a comparación del otro método, y su aplicación se da mediante el uso 
de cilindros. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
Este proceso consiste en la eliminación de los microorganismos responsables de distintas 
enfermedades. No todos los organismos se exterminan durante este proceso, de esto se diferencia 
la desinfección de la esterilización. 
El mecanismo de acción de los distintos tipos de desinfectantes actúa primeramente dañando la 
pared celular del microorganismo posteriormente alterando la permeabilidad de las células, a su 
vez alterando la naturaleza coloidal del plasma y finalmente inhibiendo la actividad enzimática 












Figura 10-3 Esquema de un tanque de cloración 
Fuente: Simapag, 2016 
 
 Dimensionamiento del tanque de desinfección  
  
Tabla 29-3 Criterios de almacenamiento para productos desinfectantes. 
 
Producto Tiempo de 
almacenamiento 
(meses) 
Dosis (mg/L) Concentración de la 
solución (mg/L) Mínima Máxima 
Cloro en cilindros 3-6 1 3 3500 
Hipoclorito de 
calcio 
3-6 1,4 4,3 10000-50000 
Hipoclorito de 
Sodio 
<1 mes 1,7 23,1 10000-50000 
Fuente: Rodríguez Ayara, 2000  
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017 
 
 








𝐷𝑑: Dosificación promedio del desinfectante (mg/L) 
𝐷𝑚: Dosis mínima del producto (mg/L); 1.4 










 Peso Requerido de desinfectante 𝑷𝒅 
 
 
𝑷𝒅 = 𝑸𝒑 ∗ 𝑫𝒅 
Ecuación 98-3 
Donde: 
𝑃𝑑: Peso del desinfectante (mg/s o Kg/día) 
𝑄𝑃: Caudal punta de diseño L/s; 150 
𝐷𝑑: Dosificación promedio de desinfectante (mg/L); 1.5 
 
𝑃𝑑 = 150 ∗ 1.5 
𝑃𝑑 = 225 𝑚𝑔/𝑠 
𝑷𝒅 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟒 𝑲𝒈/𝒅𝒊𝒂 
 
 
 Volumen del tanque de cloración, 𝑉𝑇𝐷: 
 
 
𝑽𝑻𝑫 = 𝑸𝒑 ∗ 𝑻 
Ecuación 99-3 
Donde: 
𝑉𝑇𝐷: Volumen del tanque de cloración (m
3) 
𝑄𝑝: Caudal punta (m
3/s); 0.15 
𝑇: Tiempo de retención (𝑠); 600 (10 min) 
 
𝑉𝑇𝐷 = 0,15 ∗ 600  














𝐴𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒: Área del tanque (m
2) 
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒: Volumen del tanque de dosificación (m
3); 90 






𝑨𝑻𝑫 = 𝟑𝟎 𝒎
𝟐  
 
 Consideraciones de diseño del tanque de desinfección 
 
 Largo del tanque de  desinfección 𝐿𝑇𝑀 (m); 6 m  
 Ancho del tanque de desinfección 𝐵𝑇𝐷 (m); 5 m 
 
 Dosificación en el hipoclorito 
 
 Cálculo para la dosificación de Hipoclorito de calcio (HTH) para la preparación de la solución 
madre, 𝐶𝐻𝑇𝐻: 
 





𝐶𝐻𝑇𝐻: Cantidad de HTH al día (lb/día) 
𝑄𝑝: Caudal punta (gal/min); 0.15 (m
3/s); 2377.55 (gal/min)  
𝐷𝑑: Dosificación promedio de desinfectante 1,5 mg/L 
 
𝑐𝐻𝑇𝐻 = 0,012 ∗ 2377.55 ∗ 1.5 




 Cálculo del volumen de agua para diluir el Hipoclorito de calcio (HTH) para la preparación 








𝐶𝐻𝑇𝐻: Masa de HTH (𝑔);  42.8 𝑙𝑏 ≈ 19413.74 𝑔 






𝑽𝑨𝑯𝑻𝑯 = 𝟐𝟒. 𝟐𝟕 𝑳/𝒅í𝒂 
 










𝑉𝑆𝑀: Volumen de la solución madre (L) 
𝑉𝐴𝐻𝑇𝐻: Volumen del agua para la dilución del hipoclorito de calcio (𝐿); 24.27 𝐿 
 
𝑉𝑆𝑀 =
24.27 𝐿 ∗ 65%
8,5%
 
𝑽𝑺𝑴 = 𝟏𝟖𝟓. 𝟔 𝑳 
 
 Cálculo del volumen para un dia de solucion madre, 𝑉𝑆𝑀𝑑: 
 
𝑪𝟏 ∗ 𝑽𝟏 = 𝑪𝟐 ∗ 𝑽𝟐 
Ecuación 104-3 
 
1,5 ∗ 185.6 = 0,65 ∗ 𝑉2 
𝑽𝟐 = 𝟒𝟐𝟖. 𝟑𝟏 𝑳 
 
 Cálculo del volumen total para un dia de solucion, 𝑉𝑇: 
 
 𝑽𝑻 = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 
Ecuación 105-3 
 
𝑉𝑇 = 185.6 𝐿 + 428.31 𝐿 
𝑽𝑻 = 𝟔𝟏𝟑. 𝟗𝟏 𝑳/𝒅𝒊𝒂 
 
















𝑮𝒐𝒕𝒆𝒐 = 𝟒𝟐𝟔. 𝟑𝟑 𝒎𝑳/𝒎𝒊𝒏 
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3.2.5.10 Lecho o era de secado 
 
Los lechos de secado son sistemas muy económicos y sencillos encargados de eliminar una gran 
cantidad del agua proveniente del tratamiento, donde la humedad llega a ser eliminada en un 70%, 
el lodo una vez seco es recogido manualmente por palas mecánicas y carros recolectores y con 
un acondicionamiento previo. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
 
La deshidratación de fangos por secado al aire es un método ampliamente económico, utilizado 
regularmente en las plantas de tratamiento; la disposición de lodos es un problema que radica en 
la eliminación de la mayor cantidad de humedad proveniente de estos, los cuales si un tratamiento 
eficaz pueden llegar a producir los mismos efectos negativos del agua residual. (Ferrer Polo, y 
otros, 2005) 
 
Los lodos se originan durante todo el proceso del tratamiento y los principales son: 
 
 Lodos provenientes del pretratamiento (cribado y desarenado) 
 Lodos provenientes del tratamiento primario (floculación y sedimentación) 
 Los provenientes de la filtración  
 
 Dimensionamiento del lecho de secado 
 
 Contribución per cápita de los sólidos suspendidos 𝐶𝑃𝐶𝑆𝑆 
 
La estimación de la carga de lodos se da en función a la contribución poblacional per cápita de 
sólidos en suspensión previamente determinados y que la población genera al día, por medio de 
los datos obtenidos en la caracterización del agua residual se tiene que, los SS = 63 mg/L, y con 





















 Carga en función a la contribución per cápita de sólidos suspendidos, 𝐶: 
 









𝐶: Carga en función a la contribución per cápita de solidos suspendidos (Kgss/día)  




32265 ℎ𝑎𝑏 ∗ 25.3 𝑔𝑆𝑆 ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎⁄
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𝑪 = 𝟖𝟏𝟔. 𝟑 𝑲𝒈𝑺𝑺 𝒅í𝒂⁄  
 
 
 Masa de los sólidos que conforman los lodos, 𝑀𝑠𝑑:  
 
 
𝑴𝒔𝒅 = (𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝑪) + (𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟑 ∗ 𝑪) 
Ecuación 107-3 
Donde: 
𝑀𝑠𝑑: Masa de solidos que conforman los lodos (Kgss/día) 
𝐶 : Carga de sólidos en suspensión (Kgss/día); 816.3 
 
𝑀𝑠𝑑 =  (0,5 ∗ 0,7 ∗ 0,5 ∗ 816.3) + (0,5 ∗ 0,3 ∗ 816.3) 
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𝑴𝒔𝒅 = 𝟐𝟔𝟓. 𝟑 𝑲𝒈𝑺𝑺 𝒅í𝒂⁄  
 
 
 Cálculo del volumen diario de lodos digeridos, 𝑉𝐷𝐿: 
 












𝑉𝐷𝐿: Volumen diario de lodos  
Msd: Masa de los sólidos que conforman los lodos (Kgss/día); 265.3 
𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜: Densidad del lodo (Valor considerado de la Tabla 30-3) (Kg/L); 1.04 












 Cálculo del volumen de lodos a extraerse del tanque, 𝑉𝐿𝐸: 
 
Parámetro  Valor 
Densidad del lodo (Kg/L) 1,04 
Porcentaje de sólidos (%) 8-12 

















𝑉𝐿𝐸: Volumen de lodos a extraerse (m
3) 
𝑉𝐷𝐿: Volumen diario de lodos (Kg/L); 2125.8 
𝑡𝐷𝐸 : Tiempo de digestión a 20 °C (Valor considerado de la Tabla 31-3) (días); 40 




𝐿⁄ ∗ 40 𝑑í𝑎𝑠
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𝑽𝑳𝑬 = 𝟖𝟓. 𝟑 𝒎
𝟑 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟒𝟎 𝒅í𝒂𝒔  
 
 
 Cálculo del área del lecho de secado, 𝐴𝐿𝑆: 
 
Tabla 32-3 Áreas de digestión del Lodo 
Parámetro  Valor 
Ancho 
Plantas pequeñas (m) 




Profundidad  (m) Menor 1 








𝐴𝐿𝑆: Área de digestión de lodos 
















 Cálculo de la longitud del lecho de secado, 𝐿𝐿𝑆: 
 








𝐿𝐿𝑆: Longitud del lecho de secado (m) 
𝐴𝐿𝑆 : Área del lecho de secado (m
2); 94.8 






𝑳𝑳𝑺 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟓 𝒎 
 
 Cálculo del volumen del tanque para lodos, 𝑉𝑇𝐿: 
 





𝑉𝑇𝐿: Volumen del tanque para lodos (m
3) 
LLS: Longitud del lecho de secado (m); 11.85 
𝑏𝐿𝑆: Ancho del lecho de secado (m); 8 
H𝑠: Profundidad de aplicación (m); 0.9 
 
𝑉𝑇𝐿 = 11.85 𝑚 ∗ 8 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 





3.2.6.1 Porcentajes de remoción de los parámetros fuera de norma 
 
El porcentaje de remoción se determina con la finalidad de conocer la efectividad del tratamiento 








𝐸: Eficiencia de remoción para cada parámetro (%) 
𝑥0: Carga inicial del contaminante  
𝑥𝑓: Carga final del contaminante  
 
Tabla 33-3 Porcentaje de remoción para cada contaminante a partir de la caracterización 










Nitrógeno total mg/l 42.5 6.78 30 84.05 
Fósforo Total mg/l 14.3 4.4 10 69.23 
DBO5 mgO2/l 323 31 100 90.40 
DQO mg/l 787.33 97 200 87.67 
Detergentes mg/l 2.79 0.47 0.5 83.15 
Aceites y grasas mg/l 165.67 30 30 81.89 
Coliformes 
fecales 
UFC/100 ml 42726.67 Ausencia 10000 99.99 







Gráfico 5-3 Histograma del porcentaje de remoción para cada parámetro fuera de norma 
Elaborado por: Andrés Tacoamán, 2017 
 
3.2.6.2 Resultados del dimensionamiento de las unidades de tratamiento de agua residual 
 
a) Caudal de diseño  
 
Tabla 34-3 Determinación de caudales y factor punta 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Caudal Promedio 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 m
3/s 0.059 
Caudal Medio 𝑄𝑚 m
3/s 0.11 
Factor Punta 𝐹𝑝 adimensional 1.41 
Caudal Punta 𝑄𝑝 m
3/s 0.15 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
  























Agua residual Agua Tratada
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Tabla 35-3 Sistema de enrejado 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Área libre 𝐴𝑙𝑖𝑏 m
2 0.19 
Área libre colmatación 𝐴𝑙𝑖𝑏𝑐 m
2 0.27 
Altura del tirante en el 
canal 
ℎ𝑎´ m 0.36 
Altura del tirante de 
construcción 
ℎ𝑎 m 0.86 
Longitud de la barras 𝐿𝑏 m 1.12 
Numero de barras 𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 unidad 24 
Perdida de carga ℎ m 0.11 
Gestión de solidos provenientes de las rejillas 
Sólidos recogidos  𝑆𝑟𝑒𝑐𝑜𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠 litrossólidos/día 266.48 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
 
c) Dimensionamiento de un vertedero o canal de entrada 
 
Tabla 36-3 Dimensionamiento de un vertedero o canal de entrada 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 





Largo del canal 
vertedero corregido 
𝐿𝑉 m 5.5 
Ancho del canal del 
vertedero 
𝐵 m 0.65 
Caudal por unidad de 
ancho 
𝑞 m2/s 0.19 
Profundidad critica  de 
flujo 
ℎ𝑐 m 0.15 
Longitud del salto 𝐿𝑚 m 0.73 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
 
d) Dimensionamiento de un desarenador aireado 
 
Tabla 37-3 Dimensionamiento de un desarenador aireado  
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Cámara de aquietamiento zona de entrada 









Longitud y ancho 
superficial de la cámara 
de aquietamiento 
𝐿𝑐𝑎 m 1.58 
Profundidad útil de la 
cámara de 
aquietamiento 
𝑃𝑐𝑎 m 2.3 
Zona de aireación  










Ancho del tanque 
mediante la relación 
ancho profundidad 
𝑎 m 4 
Longitud del tanque 𝐿𝑡 m 6.75 
tiempo de retención a 
gasto promedio 
𝑇𝑟 min 16.34 
Cálculo del suministro 





Cálculo del suministro 





Caudal de difusión 𝑄𝑑𝑖𝑓 m
3/h 10 
Número de difusores 𝑁𝑑𝑖𝑓 unidad 24 
Perdida de carga en el 
desarenador  
ΔH mbar 80.49 
Presión ejercida por la 
soplante  
𝑃𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 mbar 1105.49 
Variación de la presión  Δ𝑃 mbar 80.49 
Zona de lodos 
Volumen de arena 
producida en el 
desarenador 
𝑉𝑎 larena/día 201 
Longitud de la primera 
placa de entrada en el 
fondo del desarenador 
𝐿’ m 2.25 
Altura de la zona de 
lodos de la primera 
placa 
𝐻′ m 0.23 
Longitud de la placa de 
salida en el fondo del 
desarenador 
𝐿′′ m 4.5 
Pendiente de la segunda 
placa en el fondo del 
desarenador 
𝑋′ % 5 
Volumen del tanque de 
limpieza de lodos 
𝑉′ m3 2.7 
Longitud del canal de 
limpieza 
𝐿𝑐𝑙 m 4 
Alto del canal de 
limpieza 
𝐻𝑐𝑙 m 0.68 
Ancho del canal de 
limpieza 
𝐴𝑐𝑙 m 1 
Zona de salida 
Lámina o carga sobre la 
cresta del vertedero de 
salida 
𝐻𝑣 m 0.075 
Velocidad sobre el 
vertedero de salida 
𝑣𝑣 m/s 0.5 
Ancho mínimo del canal 
de recolección del agua 
desarenada 
𝐴𝑟𝑑 m 0.36 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
 





Tabla 38-3 Coagulación y floculación  
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Concentración óptima 
de PAC 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑃𝐴𝐶 ppm 400 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
f) Tanque Mezclador  
 
Tabla 39-3 Tanque mezclador 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 




Diámetro de la cámara 
de mezcla 
∅𝑀 m 8.83 
Profundidad de la 
cámara de mezcla 
𝐻 m 4.42 
Anchura de los 
deflectores 
𝑊𝑑 m 0.88 
Diámetro del impulsor 𝐷𝐼 m 2.94 
Altura del impulsor con 
respecto al fondo 
𝐻𝐼 m 2.94 
Ancho de las palas del 
impulsor 
 
𝐴𝑃𝐼 m 0.59 
Longitud de las palas 
del impulsor 
 
𝐿𝑃𝐼 m 0.74 
Longitud de las 
palas del impulsor 
montadas en el disco 
central 
 
𝐿𝐷𝐶 m 0.37 
Diámetro del disco 
central  
 
𝑆𝐷𝐶 m 2.2 
Numero de Reynolds 𝑁𝑅𝐸 adimensional 752.12*10
6 (Régimen 
Turbulento) 
Potencia aplicada al 
agua residual 
𝑃 HP 235.05 
Velocidad de rotación 𝑁 rpm 31 
Cálculo de la dosificación optima de PAC 
Volumen de dosificación 
de la solución de PAC 
por día 
 
𝐷𝑃𝐴𝐶 L/día 2160 
Cantidad de Policloruro 
de Aluminio  
 
C𝑃𝐴𝐶 Kg/día 0.86 
Precio de PAC por día 
 
Precio𝑃𝐴𝐶∗𝑑𝑖𝑎 dólares/día 237.25 






Tabla 40-3 Sedimentador 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 




Velocidad promedio de 
flujo entre placas 
inclinadas 
𝑣𝑜 cm/s 0.26 
Longitud relativa del 
sedimentador 
𝐿𝑟 m 20 
Número de Reynolds 𝑁𝑅𝐸 adimensional 140.37 
Longitud de transición 𝐿′  1.82 
Longitud relativa del 
sedimentador de alta 
tasa en la longitud de 
transición,  
𝐿𝑐𝑟  18.18 
Velocidad de 
sedimentación critica  
𝑣𝑆𝐶 cm/s 0.026 
Tiempo de retención en 
las placas 
𝑡𝑟𝑝 min 11.3 
Tiempo de retención en 
el tanque sedimentador 
𝑇𝑅𝐻 min 21.65 
Ancho del sedimentador 𝒂𝒔 m 5.7 
Longitud del 
sedimentador 
𝑙𝑠 m 11.4 
Número de placas por 
modulo 





Altura del agua sobre las 
placas 
𝐻𝑠𝑝 m 0.22 
Altura de ubicación de 
las placas 
𝐻𝑝 m 1.04 
Altura por debajo de las 
placas 
𝐻𝑑𝑝 m 1.24 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
h) Filtro 
Tabla 41-3 Filtro 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Número de unidades de 
filtración 
𝑛 unidad 5 
Cálculo del área del 




Coeficiente de mínimo 
costo 
𝐾𝑐  adimensional 1.7 
Cálculo de la longitud 
del filtro rápido  
𝐿𝐹 m 9.58 
Cálculo del ancho del 
filtro rápido 
𝑎𝐹 m 5.64 
Cálculo de la altura del 
filtro 
ℎ𝐹 m 1.76 
Sistema de drenaje 
Cálculo del número de 
laterales perforadas 
𝑁𝐿 unidades 10 
Cálculo del área de los 





Cálculo del caudal en 
cada orificio  
𝑄𝑜 m
3/s 0.00024 
Diámetros de tuberías de entrada y salida 
  
Diámetro de la tubería 
de entrada al filtro 
𝐷𝑡𝑒 m 0.37 
Diámetro de la tubería 
de salida del filtro 
𝐷𝑡𝑎 m 0.18 
Sistema de lavado  




Cálculo del área de canal  𝐴𝐶𝐿 m
2 0.72 
Cálculo del ancho del 
canal de lavado  
𝑏𝐶𝐿 m 0.85 
Cálculo de la velocidad 
óptima del lavado de 
filtro  
𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 m/min 0.72 
Cálculo del volumen de 
agua requerida para el 
lavado del filtro  
𝑉𝐿𝐹 m
3 388.8 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
 
i) Tanque de desinfección  
 
Tabla 42-3 Tanque de desinfección 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Dosificación promedio 
del desinfectante  
𝐷𝑑 mg/l 1.5 
Peso Requerido de 
desinfectante 
𝑃𝑑 Kg/día 19.44 




Área del tanque 𝐴𝑇𝐷 m
2 30 
Largo del tanque de  
desinfección 
𝐿𝑇𝑀 m 6 
Ancho del tanque de 
desinfección 
𝐵𝑇𝐷 m 5 
Dosificación de hipoclorito de calcio 
Cálculo para la 
dosificación de 
Hipoclorito de calcio 
(HTH) para la 
preparación de la 
solución madre 
𝑪𝑯𝑻𝑯 lb/día 42.8 
Cálculo del volumen de 
agua para diluir el 
Hipoclorito de calcio 
(HTH) para la 
preparación de la 
solución madre 
𝑉𝐴𝐻𝑇𝐻 L/día 24.27 
Cálculo del volumen de 
la solución madre  
𝑽𝑺𝑴 L 185.6 
Cálculo del volumen 
para un dia de solucion 
madre 
𝑉𝑆𝑀𝑑 L 428.31 
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Cálculo del volumen 
total para un dia de 
solucion 
𝑉𝑇 L/día 613.91 
Solución por goteo 𝐺𝑜𝑡𝑒𝑜 ml/min 426.33 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
j) Lecho o era de secado  
 
Tabla 43-3 Lecho de secado 
Parámetro Símbolo Unidad Valor 
Contribución per cápita 
de los sólidos 
suspendidos 
 
𝐶𝑃𝐶𝑆𝑆 gss/hab.dia 25.3 
Carga en función a la 
contribución per cápita 
de sólidos suspendidos 
𝐶 Kgss/día 816.3 
Masa de los sólidos que 
conforman los lodos 
𝑀𝑠𝑑 Kgss/día 265.3 
Cálculo del volumen 
diario de lodos digeridos,  
𝑉𝐷𝐿 Kg/L 2125.8 
Cálculo del volumen de 
lodos a extraerse del 
tanque cada 40 días 
𝑉𝐿𝐸 m
3 85.3 
Cálculo del área del 
lecho de secado 
𝐴𝐿𝑆 m
2 94.8 
Cálculo de la longitud 
del lecho de secado 
𝐿𝐿𝑆 m 11.85 
Cálculo del volumen del 
tanque para lodos,  
𝑉𝑇𝐿 m
3 85.3 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017  
 
3.2.6.3 Análisis de resultados 
 
Los resultados en las pruebas de tratabilidad demostraron que mediante la caracterización inicial 
y final del agua antes y después de las pruebas de tratabilidad, se obtuvieron una reducción de los 
diferentes parámetros considerados para el presente estudio, los mismos que viene detallados a 
continuación:  
A nivel del color, se obtuvo un porcentaje de remoción del 98.09%, esta reducción ocurre en el 
proceso de coagulación-floculación y en la etapa de filtración, debido a la precipitación y 
retención de los sólidos en las etapas mencionadas. (METCALF & EDDY, 1995) 
El nitrógeno total alcanzó un porcentaje de remoción de 84.05%, debido al proceso de 
oxigenación que se da en el tanque desarenador, y posteriormente en el proceso de coagulación-
floculación. En el primer caso, el proceso ocurre por la oxidación del nitrógeno orgánico que se 
mineralizará bajo forma de nitrato; mientras que en el segundo caso, el proceso se da por la 
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desestabilización de la carga orgánica presente en el agua, formando pequeños flóculos que por 
la acción de la gravedad tienden a decantar. (METCALF & EDDY, 1995) 
El fósforo total, alcanzó un porcentaje de remoción de 69.23%, esta reducción sucede netamente 
en los procesos de coagulación-floculación y de precipitación química (sedimentación), cuando  
el polímero (policloruro de aluminio) y el fósforo presente en el agua residual reaccionan entre 
sí, forman fosfatos con mayor peso molecular que precipitarán con mayor facilidad, 
depositándose en el fondo del tanque (Universidade da Coruña, 2007) 
Los parámetros de DBO5 y DQO alcanzaron porcentajes de remoción de 90.40% y 87.67% 
respectivamente, esta reducción se da por la oxigenación de la muestra, donde la materia orgánica 
es mineralizada. (Hidritec, 2016) Otro de los procesos que permiten la reducción de este 
parámetro es la coagulación-floculación, donde por la adición del policloruro de aluminio, la 
carga orgánica presente tiende a formar flóculos que precipitarán al fondo del tanque, mejorando 
así la calidad del agua. (METCALF & EDDY, 1995) 
Los detergentes presentan un porcentaje de remoción de 83.05%, debido principalmente al 
proceso de coagulación-floculación y al proceso de filtración, donde en este último intervienen 
dos materiales filtrantes como son la arena y la zeolita, las mismas que actuarán como medio 
filtrante y medio adsorbente de los tensoactivos, permitiendo además la retención de las partículas 
que aún no sedimentaron durante los procesos anteriores. (Ferrer Polo, y otros, 2005) 
Las grasas y aceites presentaron un porcentaje de remoción de 81.89%, esta reducción ocurre 
gracias al proceso de oxigenación donde las partículas de grasa en forma coloidal, son 
desestabilizadas desplazándose hacia la superficie, formando una sola capa de grasa, la cual puede 
ser eliminada con mayor facilidad. (Hidritec, 2016) 
Los coliformes fecales presentan un porcentaje de remoción del 99.99%, lo cual indica que la 
eliminación de los mismos se producen tanto en la coagulación-floculación, filtración y en la 
desinfección, y se da principalmente en esta última por la acción desinfectante que presenta el 
cloro, que al ponerse en contacto con el agua residual, destruye la carga microbiana. (Microlab 
Industrial , 2015) 
Una vez descritos los resultados de las pruebas de tratabilidad se consideró además trabajar con 
los caudales obtenidos del aforo, tomando en cuenta el período de diseño, la población futura y 
demás condiciones de trabajo, estableciéndose un caudal de punta para diseño de 0.15 m3/s, lo 
cual refleja una elevada cantidad de agua residual, que puede deberse a las acometidas derivadas 
de otras comunas y que no vienen catalogadas dentro del sistema de alcantarillado de la parroquia, 




























     Figura 11-3 Sistema de Tratamiento propuesto 
       Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017 
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3.4 Requerimiento de tecnología, equipos y maquinaria 
 
Para el presente estudio algunas de las necesidades de tecnología, equipos y maquinarias 
utilizadas durante su desarrollo son descritas a continuación. 
Tabla 44-3 Materiales y equipos utilizados en la fase inicial del proyecto 
Materiales y equipos utilizados en la fase de medición de caudal 
Método Materiales 
Para la determinación de caudal 
se utilizó el método del flotador 





Materiales y equipos utilizados en la fase de muestreo 
Fundamento Materiales Procedimiento 
Muestreo basado en la normativa 
actual vigente NTE-INEN 
2169:98, Agua. Calidad del Agua, 
Muestreo. Manejo y conservación 
de la muestras 
 Guantes 
 Balde para recolección de agua 
 Botellas ámbar de 1 litro 
 Recipiente estéril para 
caracterización microbiológica 
 Embudo 
 Botella plástica limpia 
 
En la etapa de muestreo se tomaron 
muestras simples en los horarios 
pico de descarga para 
posteriormente realizar una muestra 
completa para cada día de medición 
(Lunes, Miércoles y Viernes) 
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017 
Tabla 45-3 Materiales, equipos y reactivos utilizados en la caracterización del agua residual 
Requerimientos utilizados en la caracterización de agua residual 
Materiales  Equipo  Reactivos 
Botellas Plásticas ph-metro Buffer pH 4.0 
Guantes turbidímetro Buffer pH 7.0 
Papel Filtro Conductivímetro Reactivo Nitrógeno Total  
Vasos de Precipitación Espectrofotómetro Agua Destilada 
Cono Imhoff Incubadora Nitrover 
Pera de Succión Destilador Ferrover 
Piseta  Digestor DBO Cromo +2 
Pipetas Digestor DQO Dicromato de Potasio 
Botellas de Vidrio  Estufa Nutrientes para DBO 
Cajas Petri   Ampollas m-coliblue 
Esferográfico  Nitraver 5 
Matraz Erlenmeyer  Nitrover 
Probeta   Cuver 1 
Toallas Absorbentes  Sulfater 4 
Embudo   
Tubos De Ensayo   
Celdas de Vidrio   
Cepillo para pipetas    
Mandil   
Recipientes para muestras   




Tabla 46-3 Materiales, equipos y reactivos utilizados en las pruebas de tratabilidad 
Requerimientos utilizados en la tratabilidad de agua residual 
Materiales  Equipo  Reactivos 
Balde con llave de desfogue de 12 
litros 
ph-metro Buffer pH 4.0 
Cono Imhoff Turbidímetro Buffer pH 7.0 
Difusor Conductivímetro Reactivo Nitrógeno Total  
Mangueras  Espectrofotómetro Agua Destilada 
Recipientes de1 litro Incubadora Nitrover 
Varilla de agitación Digestor DBO Ferrover 
Vasos de precipitación Digestor DQO Cromo +2 
Pipetas Estufa Dicromato de Potasio 
Pera de succión  Balanza Analítica Nutrientes para DBO 
Piseta Compresor de Aireación Ampollas m-coliblue 
Cronómetro Equipo de Filtración Nitraver 5 
Espátula  Nitrover 
Zeolita Activada  Cuver 1 
Arena  Sulfater 4 
Grava Fina y Gruesa  Hipoclorito de Sodio 
Balón Aforado  Policloruro de Aluminio 
Matraz Erlenmeyer  Cloruro de Sodio 
Toallas Absorbentes    
Celdas de Vidrio   
Guantes   
Mandil   
Realizado por: Andrés Tacoamán, 2017 
 
3.5 Análisis costo-beneficio del proyecto  
 
Tabla 47-3 Determinación de costos del sistema de tratamiento de aguas residuales 
No. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio 
global 
1 VERTEDERO O CANAL DE 
ENTRADA 
        
1.1 Nivelación y replanteo (estructuras) m2 5,72 0,67 3,83 
1.2 Excavación estructuras manual m3 3,83 5,64 21,60 
1.3 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 5,72 4,48 25,63 
1.4 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 0,28 122,16 34,20 
1.5 Malla electrosoldada 15*15*8mm m2 13,30 12,56 167,05 
1.6 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof  e=15cm 
m3 1,29 197,18 254,36 
      SUBTOTAL  
1: 
  506,67 
2 SISTEMA ENREJADO         
2.1 Construcción e Instalación de rejilla de 
finos acero inoxidable número de barras 
24 unidades 0.89m*1.16m 
u 1,00 181,50 181,50 
      SUBTOTAL  
2: 
  181,50 
3 DESARENADOR AIREADO         
3.1 Nivelación y replanteo (estructuras) m2 41,93 0,67 28,09 
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3.2 Excavación a máquina m3 62 2,92 181.04 
3.3 Excavación estructuras manual m3 2,09 5,64 11,79 
3.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 31,93 4,48 143.05 
3.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 2,09 122,16 255,31 
3.6 Malla electrosoldada 15*15*8mm m2 124 12,56 1557.44 
3.7 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof  e=20cm 
m3 16.5 197,18 3253.47 
3.8 Tapa metálica tool e= 4 mm 0.70x0.70m 
incl. candado 
u 2,00 80,62 161.64 
3.9 Desalojo de material a maquina m3 109,02 2,89 315,07 
3.10 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 4,00 20,76 83,04 
3.11 Compresor (soplante)  u 1,00 1200 1200 
3.12 Difusores de burbuja gruesa*24 
(FLYGT) 
u 24 100 2400 
      SUBTOTAL  
3: 
  9589.94 
4 TANQUE MEZCLADOR         
4.1 Nivelación y replanteo (estructuras) m2 58,35 0,67 39,09 
4.2 Excavación a máquina m3 100,4 2,92 293.17 
4.3 Excavación estructuras manual m3 2,91 5,64 16,41 
4.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 58,35 4,48 261,41 
4.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 2,91 122,16 355,49 
4.6 Cinta PVC para juntas de Hormigón 
a=0.20m 
ml 27,14 16,00 434,24 
4.7 Malla electrosoldada 15*15*8mm 
TRASLAPE DE 20CM POR LADO 
m2 229,09 12,56 2.877,37 
4.8 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof 
m3 15.8 197,18 3155.44 
4.9 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 30,00 20,76 622,80 
4.10 Válvula bridada de mariposa gatillo U/E 
160 mm incl. Accesorios 
u 3,00 379,37 1.138,11 
4.11 Componentes de tanque mezclador glob 1,00 2.879,58 2.879,58 
4.11 Desalojo de material a maquina m3 266,69 2,89 770,73 
      SUBTOTAL  
4: 
  12843.84 
5 SEDIMENTADOR         
5.1 Nivelacion y replanteo (estructuras) m2 184,35 0,67 123,51 
5.2 Excavación a máquina m3 15.72 2,92 45.90 
5.3 Excavación estructuras manual m3 4,21 5,64 23.75 
5.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 111,35 4,48 498.85 
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5.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 9,21 122,16 1.125,09 
5.6 Cinta PVC para juntas de Hormigón 
a=0.20m 
ml 37,28 16,00 596.48 
5.7 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO PISO 
m2 216,95 12,56 2724.89 
5.8 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO PAREDES 
m2 109,96 12,56 1.381.10 
5.9 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO LOSA 
m2 124.7 12,56 1566.23 
5.10 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PISO) 
m3 17.94 197,18 3537.41 
5.11 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PAREDES) 
m3 16.78 197,18 3308.68 
5.12 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (LOSA) 
m3 12.47 197,18 2458.83 
5.13 Tapa metálica tool e= 4 mm 0.70x0.70m 
incl. candado 
u 4,00 86,62 346,48 
5.14 Desalojo de material a maquina m3 44,53 2,89 128.69 
5.15 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 12,00 20,76 249.12 
5.16 Válvula bridada de mariposa gatillo U/E 
160 mm incl. Accesorios 
u 4,00 214.4 857.6 
5.17 Te PVC E/C 160 mm presión u 1,00 66,57 66,57 
5.18 Codo 90º PVC  E/C D=160 mm presión u 2,00 23.57 47.14 
      SUBTOTAL  
5: 
  19086 
6 FILTRO  DE FLUJO RAPIDO         
6.1 Nivelacion y replanteo (estructuras) m2 43,17 0,67 28.92 
6.2 Excavación a máquina m3 86.32 2,92 252.05 
6.3 Excavación estructuras manual m3 3,90 5,64 22,00 
6.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 37,17 4,48 166.52 
6.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 3,90 122,16 476,42 
6.6 Cinta PVC para juntas de Hormigón 
a=0.20m 
ml 31,54 16,00 504,64 
6.7 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO (PISO) 
m2 71,20 12,56 894.27 
6.8 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO (PAREDES) 
m2 88,93 12,56 1116.96 
6.9 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PISO) 
m3 7,83 197,18 1543.92 
6.10 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PAREDES) 
m3 11.74 197,18 2314.89 
6.11 Desalojo de material a maquina m3 151,38 2,89 437.49 
6.12 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 12,00 20,76 249.12 
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6.13 Válvula bridada de mariposa gatillo U/E 
160 mm incl. Accesorios 
u 1,00 379,37 379.37 
6.14 Codo 90º PVC  E/C D=160 mm presión u 2,00 44,85 89,70 
6.15 Capa de zeolita  m3 22,79 25,70 585.70 
6.16 Capa de arena fina  m3 45,68 13,60 621,25 
      SUBTOTAL  
6: 
  8788.95 
7 TANQUE DE DESINFECCION         
7.1 Nivelacion y replanteo (estructuras) m2 12,89 0,67 8.63 
7.2 Excavación a máquina m3 21.34 2,92 62.31 
7.3 Excavación estructuras manual m3 1,69 5,64 9,53 
7.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 13,89 4,48 62.22 
7.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 1,69 122,16 206,45 
7.6 Cinta PVC para juntas de Hormigón 
a=0.20m 
ml 23,96 16,00 383,36 
7.7 Malla electrosoldada 15*15*8mm m2 80,32 12,56 1008.81 
7.8 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof  e=15cm 
m3 9,13 197,18 1800.25 
7.9 Desalojo de material a maquina m3 86,24 2,89 249.23 
7.10 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 17,00 20,76 352.92 
7.11 Válvula bridada de mariposa gatillo U/E 
160 mm incl. Accesorios 
u 2,00 379,37 758,74 
7.12 Hipoclorito de calcio HTH (para un mes 
de dosificación según tabla de cálculo) 
kg 583.2 3.25 1895.4 
      SUBTOTAL  
7: 
  6797.85 
8 LECHO O ERA DE SECADO         
8.1 Nivelacion y replanteo (estructuras) m2 81,84 0,67 54,83 
8.2 Excavación a máquina m3 110,49 2,92 322,63 
8.3 Excavación estructuras manual m3 4,09 5,64 23,07 
8.4 Empedrado en contrapiso e=20cm (piedra 
de mina) 
m2 81,84 4,48 366,64 
8.5 Hormigón simple replantillo  f'c=180 
kg/cm2 e=5cm 
m3 4,09 122,16 499,63 
8.6 Cinta PVC para juntas de Hormigón 
a=0.20m 
ml 38,78 16,00 620,48 
8.7 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO (PISO) 
m2 49,52 12,56 621.97 
8.8 Malla electrosoldada 
15*15*8mmTRASLAPE DE 20CM POR 
LADO (PAREDES) 
m2 58,83 12,56 738.90 
8.9 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PISO) 
m3 8,36 197,18 1648.42 
8.10 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2  
incl.encof (PAREDES) 
m3 3,98 197,18 784.77 
124 
 
8.11 Desalojo de material a maquina m3 49,49 2,89 143.03 
8.12 Válvula bridada de mariposa gatillo U/E 
160 mm incl. Accesorios 
u 2,00 379,37 758,74 
8.13 Tubería PVC  D=160 mm *6m 0.63MPA ml 12,00 20,76 249.12 
      SUBTOTAL  
8: 
  6832.23 
        SUBTOTAL: 64626.98 
Fuente: Ing. Marcelo Tigmasa, GADP Salcedo, 2017 
































3.6 Cronograma de ejecución del proyecto 
 
 





1° mes 2° mes 3° mes 4° mes 5° mes 6° mes 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Revisión bibliográfica                                                 
Diagnóstico del estado actual de la parroquia                                                 
Determinación de caudal y muestreo del agua residual                         
Caracterización y  de aguas residuales en el laboratorio                                                 
Análisis de resultados                                                  
Selección del tipo de tratamiento                                                  
Pruebas de tratabilidad                                                 
Cálculos y propuesta de diseño                                                 
Análisis de resultados                                                 
Ordenamiento y tabulación información                         
Tipiado del trabajo final                                                 
Revisión y correcciones del trabajo final                                                  
Empastado y presentación del trabajo final                                                 
Auditoría académica                                                  





 En el presente estudio se diseñó una planta de tratamiento de aguas residuales para la 
parroquia Izamba del cantón Ambato, la cual considera la implementación de ciertas 
operaciones unitarias, las mismas que fueron seleccionadas en función de los criterios y 
necesidades referentes a la calidad del agua a tratar, y  que estará constituida de un sistema 
de rejillas, un canal de entrada con vertedero rectangular, dos desarenadores aireados, un 
tanque de mezcla, un sedimentador, un sistema de filtración rápida y una tanque de 
desinfección. 
 
 Se realizó la determinación del caudal promedio generado por los habitantes de la parroquia 
Izamba utilizando el método del flotador, obteniendo un valor de 0.059 m3/s, lo cual permitió 
establecer el caudal de diseño, considerando factores de mayoración, población futura, factor 
punta, el cual será de 0.15 m3/s.  
 
 Se caracterizó el agua proveniente del canal recolector de aguas residuales de la Parroquia de 
Izamba, obteniéndose ciertos parámetros que se encuentran fuera de los límites máximos 
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente, y que son el Color (784 UPt-
Co), Nitrógeno total (42.5 mg/L), Fósforo Total (14.3 mg/L), DBO5 (323 mg/L), DQO 
(787.33 mg/L), Detergentes (2.79 mg/L), Aceites y grasas (165.67 mg/L) y Coliformes 
fecales (42726.67 UFC/100 mL). 
 
 Mediante la caracterización inicial del agua residual, se determinaron las variables de diseño 
como el índice de biodegradabilidad, el caudal de punta y la población futura a 20 años, 
obteniéndose valores en torno a 0.39, 0.15 m3/s y 32265 habitantes respectivamente, los 
mismos que permitieron considerar al tratamiento físico-químico como una alternativa viable 
para la depuración de los efluentes en el presente estudio. 
 
 Una vez conocidas las variables de diseño se realizó el dimensionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales para la parroquia Izamba, el mismo que constará de los 
siguientes proceso: un sistema de rejillas con un área libre de 0.27 m2, un canal de entrada 
con vertedero rectangular de longitud 5.5 m, un desarenador aireado con un área de 27 m2, un 
tanque de mezcla para los reactivos con una capacidad de 270 m3, un sedimentador de alta 
tasa con un área de 65 m2, un filtro rápido con un área de 54 m2 y una tanque de desinfección 
con un área de 30 m2, las cuales permitirían la depuración eficiente del agua tratada. 
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 Se realizó la validación del sistema mediante la caracterización final del agua tratada, los 
niveles de contaminación en el agua disminuyeron y cada parámetro mostró altos porcentajes 
de remoción, tal como se indica a continuación: Color (15 UPt-Co -remoción 98.09 %), 
Nitrógeno total (6.78 mg/L - remoción 84.05 %), Fósforo Total (4.4 mg/L - remoción 
69.23 %), DBO5 (31 mg/L - remoción 90.40 %), DQO (97 mg/L - remoción 87.67 %), 
Detergentes (0.47 mg/L - remoción 83.15 %), Aceites y grasas (30 mg/L - remoción 81.89 
%) y Coliformes fecales (ausencia- remoción total). 
 
 Los costos a los cuales ascendería la implementación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales alcanzan un monto de 64627 dólares americanos, los cuales contempla la remoción 
de escombros, nivelación de tierras, dispositivos necesarios en cada una de las unidades de 

























 Se recomienda realizar una caracterización físico-química y medición de caudales periódica, 
con el fin de obtener una base de datos que ayude en el correcto funcionamiento de la panta 
y no ocurran daños ni percances en sus unidades de tratamiento. 
 
 Una limpieza periódica de las rejillas de desbaste, es muy importante ya que al ser una unidad 
de pretratamiento, recoge en su interior una serie de impurezas y basuras, con lo que una 
depuración adecuada de este sistema mantendrá en óptimas condiciones el funcionamiento 
de la planta de tratamiento.   
 
 Los lodos generados en el proceso de tratamiento son de carácter químico; una adecuada 
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